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O autoconsumo encontra-se regulado em Portugal desde Janeiro de 2015 e é cada vez mais
uma opção a ser considerada para os consumidores de energia que pretendem ser menos depen-
dentes da rede elétrica de serviço público e dos constantes aumentos de preço da energia elétrica. É
preciso determinar, em primeiro lugar, se é economicamente viável a instalação de um sistema de
autoconsumo para determinado consumidor de energia. O objetivo deste estudo está na determi-
nação de viabilidade económica da instalação de um sistema de autoconsumo com autoprodução
renovável eólica para dois perfis de consumo reais, para todas as capitais de distrito Portuguesas.
Se bem sucedido poderá indicar se existe vantagem ou desvantagem na aquisição de um sistema
deste tipo por parte dos respetivos consumidores energéticos.
A metodologia utilizada consiste em comparar a fatura energética, com e sem autoprodução
eólica, tendo em consideração os custos de investimento e operação do sistema eólico. Os resul-
tados são obtidos por simulação de vários cenários, caraterizando diversas situações que podem
ocorrer. Ao longo das simulações é feita análise de sensibilidade, a fim de se determinar quais os
parâmetros técnicos/financeiros que têm mais impacto na viabilidade do projeto.
Esta dissertação centra-se no estudo da avaliação de uma tecnologia eólica de média dimensão
(100 kW), instalada em consumidores industriais de média tensão. Trata-se de uma gama de
potência em que a tecnologia é bastante eficiente e madura mas por outro lado a viabilidade para
a modalidade de autoconsumo é difícil porque os preços de eletricidade em média tensão são
relativamente baixos.
Os resultados da análise, resultantes dos estudos em múltiplas distribuições geográficas e para
variadas gamas de sensibilidade às variáveis de influência, mostram que a autoprodução eólica é
viável apenas em algumas situações com recursos eólicos favoráveis e com consumos significa-
tivamente superiores à potência de autoprodução instalada. Na maior parte dos casos avaliados,
a autoprodução eólica não é economicamente viável. Também se comparam soluções de auto-
produção eólica e fotovoltaica concluindo-se que a autoprodução fotovoltaica é geralmente mais
interessante.
Para ultrapassar as dificuldades conclusivas associadas às incertezas de recurso eólico a dis-
sertação apresenta uma elaborada análise de sensibilidade e formulação de cenários, avaliando
desta forma as situações em que a autoprodução eólica poderá ser viável com a atual legislação de
autoconsumo.





Self-consumption is regulated in Portugal since January 2015 and is increasingly an option
to be considered for energy consumers who want to be less dependent on the public electricity
network and on the constant price rises of electricity. It is necessary to determine whether the
installation of a system for self-consumption of a particular energy consumer is economically
viable. The objective of this study is to determine the economic feasibility of installing a self-
consumption system with wind renewable self-production for two real consumption profiles, for
all Portuguese district capitals. If the objective is fulfilled it will be possible to determine if the
acquisition of such a system, by the respective energy consumers, it is whether an advantage or a
disadvantage.
The used methodology compares the energy bill, with and without wind self-production, ta-
king into account the investment and operating costs of the wind system. The results are obtained
by simulation of various scenarios, featuring a variety of situations that may occur. Over the
simulations it is performed sensitivity analysis in order to determine the technical and financial
parameters that have more impact on the project’s viability.
This dissertation focuses on the evaluation of a medium-sized wind technology (100 kW)
installed in medium voltage industrial consumers. It is a range of power where this technology
is very efficient and mature but then the feasibility for self-consumption mode is difficult because
electricity prices in medium voltage are relatively low.
The analysis results, resultant of the multiple geographical distributions studies held and of the
performed sensitivity analysis range into the influential variables, show that wind self-production
is feasible only in certain situations with favorable wind resources and with a significantly higher
energy consumption power than the autoproduction installed one. In most of the evaluated cases
wind self-production is not economically viable. Photovoltaic and wind self-production soluti-
ons are also compared and it is cuncluded that the photovoltaic self-production is usually more
interesting.
To overcome the difficulties associated with wind resource uncertainty the dissertation presents
an elaborate sensitivity analysis and formulation of scenarios, evaluating thus the situations in
which wind self-production may be feasible with the current self-consumption legislation.
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Capítulo 1
Introdução
Este documento apresenta um estudo de viabilidade económica para a implementação de um
sistema de autoconsumo, com autoprodução renovável eólica, em duas indústrias, nas várias capi-
tais de distrito de Portugal continental.
No decorrer deste estudo tenta-se processar a metodologia criada de forma clara e colocar
os resultados em perspetiva, através de simulação de vários cenários, análise de sensibilidade e
comparações com o ’Caso-base’. Inclui dados completos acerca dos custos de produção de energia
renovável eólica, refletindo as caraterísticas do sistema nED100 por capital de distrito. Permite
saber, de acordo com as características do nED100 e dos perfis de consumo em análise, quais as
capitais de distrito onde é economicamente viável, ou não, a implementação de um sistema deste
tipo.
1.1 Enquadramento e Motivação
A energia da forma como a conhecemos enfrenta vários desafios nos dias de hoje. Um dos
maiores desafios consiste na descoberta de um caminho que reestruture o modo de consumo e de
produção de energia. A crescente preocupação com a preservação do meio ambiente, e com as
questões de eficiência energética, relegam as fontes de energia convencionais para segundo plano,
ao passo que as tecnologias verdes são cada vez mais aceites pela sociedade. Prova desta visão é a
política ’20-20-20’ da União Europeia, que estabelece que os gases de estufa emitidos têm que ser
reduzidos em 20% menos face aos valores de 1990, que a quota de energia consumida proveniente
de fontes de energia renovável tem que aumentar 20% e ainda que a eficiência energética tem que
aumentar 20% mais face aos valores atuais. Uma das respostas a este desafio pode passar pela
aposta na energia renovável eólica, por ser uma das mais promissoras fontes de energia renovável
com capacidade de constituir uma alternativa às fontes convencionais de energia. É uma fonte de
energia amiga do ambiente, abundante e inesgotável. Não obstante é imprevisível.
Portugal constitui um caso de sucesso no que toca à instalação e aproveitamento da energia de
grandes eólicas, principalmente no Norte do país. Têm um tal impacto a nível nacional que por
vezes todo o consumo Português é suprido apenas com recurso à produção de energia eólica. O
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seu sucesso pode e deve funcionar como benchmarking para o desenvolvimento e aproveitamento
da tecnologia micro e minieólica.
Com a entrada em vigor da chamada ’lei do autoconsumo’, DL nº 153/2014, Portugal passa
a beneficiar de um enquadramento legal único, encontrando-se numa excelente posição para mar-
car a diferença e brilhar no setor da mini/microprodução. É agora possível produzir eletricidade
destinada ao autoconsumo através da aquisição de UPACs (Unidades de Produção para Autocon-
sumo). A energia produzida em excesso, isto é, a energia que não é consumida instantaneamente
no local de produção/consumo, pode ainda ser vendida à rede elétrica de serviço público (RESP).
Esta nova modalidade tem aplicação residencial e industrial e permite minimizar, ou até erradicar,
a dependência energética da rede pública nacional. Por se tratar de uma forma de produção dis-
tribuída, não centralizada, diminui as perdas relativas ao sistema de transporte e distribuição bem
como o fator de utilização do sistema elétrico nacional.
Uma vez que os preços de eletricidade estão continuamente a aumentar, que o mix energético
Português ainda apresenta uma forte parcela de fontes de energia convencionais e que a tecnologia
mini/microeólica está a atingir a sua maturação, o autoconsumo com recurso à energia renovável
eólica torna-se cada vez mais uma oportunidade apetecível. Contudo, e ao contrário da fotovol-
taica, a mini/microprodução eólica em Portugal ainda não tem grande um grande impacto junto da
população. O número de pequenas unidades eólicas instaladas é bastante pequeno, assim como a
respetiva capacidade total. A justificação pode estar em parte no facto de que nem todos os locais
do país possuem boas características de vento, favoráveis à produção de energia eólica. Outra
justificação pode estar no custo e no tempo de demora de uma prévia prospeção dos regimes de
vento locais, em busca de regimes de vento favoráveis.
1.2 Objetivos
O principal objetivo desta dissertação reside na determinação da viabilidade económica de
instalação de um sistema de autoconsumo com recurso a autoprodução renovável eólica, para dois
perfis reais e distintos de consumidores, para todas as capitais de distrito de Portugal Continental.
Outros objetivos parciais são:
• Determinação dos parâmetros mais influentes na viabilidade económica do projeto;
• Construção de um mapa Português de viabilidade económica, para os perfis em análise;
• Comparação de viabilidade do sistema em análise com a de um sistema de igual potência
baseado em tecnologia fotovoltaica;
1.3 Estrutura da Dissertação
Esta dissertação encontra-se dividida em 5 capítulos distintos. No presente capítulo, capítulo
1, introduz-se o trabalho a realizar, enquadra-se o tema, estabelece-se a motivação, definem-se os
objetivos a se atingir e a estrutura do documento.
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O capítulo 2 descreve o estado do autoconsumo em Portugal, aborda as pequenas turbinas
eólicas e é feito um enfoque acerca da avaliação do potencial eólico. Estabelece-se a base teórica
para construção da metodologia.
No capítulo 3 descreve-se o tratamento conferido à informação utilizada ao longo do pre-
sente estudo, apresenta-se os casos de estudo sobre os quais recairão a metodologia, define-se a
metodologia adotada bem como os pressupostos económicos assumidos para a determinação da
viabilidade do sistema em análise e ainda se define os cenários para simulação e aplicação da
metodologia. Este capítulo contém ainda exemplos de aplicação da metodologia.
No capítulo 4 encontram-se os principais resultados obtidos através da aplicação da metodo-
logia. É feita uma breve análise para facilitar a compreensão gráfica dos resultados.
No capítulo 5 apresenta-se as principais conclusões acerca deste trabalho e referem-se algumas
sugestões que poderão ser adotadas no futuro, de forma a maior riqueza a este estudo.
1.4 Dados Utilizados
As séries de registos de vento, utilizadas na determinação do potencial eólico de cada capital
de distrito e na estimativa de cálculo de produção anual de energia do aerogerador, são prove-
nientes do modelo de mesoescala de previsão WRF (Weather Research and Forecast) e contém
dados relativos a um ano. Contém informação sobre a velocidade de vento (m/s) e respetiva di-
reção (graus) a cada 15 minutos, para o ano de 2014. Foram gentilmente cedidas pela empresa
Smartwatt. A Smartwatt é uma empresa de serviços que fornece soluções para sistemas de ener-
gia. A empresa atua em três vetores distintos: energias renováveis, eficiência energética e sistemas
inteligentes. Tem como objetivo otimizar a utilização dos recursos energéticos existentes, forne-
cendo aos nossos clientes métodos para redução de custos, soluções de produção de energia limpa,
soluções inteligentes de monitorização e otimização de sistemas de energia. [23]
Os dados referentes aos perfis de consumo em análise, os casos de estudo, foram gentilmente
cedidos pela Smartwatt. Constituem séries de consumo de energia de duas indústrias Portuguesas
conectadas à rede MT, de potências de consumo contratada distintas, compostas pelo respetivo
consumo em kWh a cada 15 minutos, ao longo do ano de 2014.
Todos os dados relativos ao aerogerador nED100, desde caraterísticas de funcionamento até
aos custos do sistema, foram gentilmente cedidos pela empresa Norvento. A Norvento é um
grupo empresarial dedicado à promoção, construção e exploração de instalações energéticas que
utilizam fontes de energia de origem renovável presente no sector energético desde 1981. Tem
uma experiência comprovada, adquirida ao longo dos seus mais de 30 anos de história, nas áreas
da promoção, conceção, construção e operação e manutenção, aplicadas à engenharia energética e
ao desenvolvimento de projetos de energias renováveis. É responsável pela criação do aerogerador
nED100. [24]
Utilizam-se ainda dados provenientes da ERSE e do MIBEL, para construção dos tarifários e




A liberalização do mercado energético Português, em 2012, teve como principal objetivo as-
segurar preços mais competitivos para todos os consumidores, concedendo liberdade de escolha
do fornecedor de energia. O processo de liberalização do mercado de energia continuou e hoje já
é possível ao consumidor optar por adquirir toda a energia da rede, autoproduzir toda a energia
que necessite ou ainda produzir energia para suprir parte dos seus consumos mantendo-se co-
nectado à rede. O processo de produção de energia para consumo próprio é mais conhecido por
"autoconsumo"e consiste numa forma descentralizada de produção de energia elétrica.
O autoconsumo, já previsto e regulado por lei em Portugal, confere a possibilidade a qualquer
consumidor de energia elétrica de instalar UPACs (Unidade de Produção para Autoconsumo) ba-
seadas em tecnologia de produção renovável ou não renovável. Estas podem estar, ou não, ligadas
à rede elétrica e tem como propósito a produção de eletricidade para suprir consumos locais, a fim
de se diminuir a necessidade de recorrer à energia elétrica da rede pública de energia. Estando
ligado à rede pública de energia o autoconsumidor pode vender os seus excessos de produção à
RESP, caso existam.
Um pouco por todo lado começam a surgir incentivos governamentais e legislação para o
desenvolvimento do autoconsumo e da autonomia dos consumidores. Em Espanha o autoconsumo
é uma realidade desde Novembro de 2011, onde a lei já prevê sistemas de autoconsumo até 100
kW [25]. A Itália atingiu em 2012 a marca de C6 mil milhões com a atribuição de remunerações
às tarifas feed in (para a tecnologia solar fotovoltaica), responsáveis pela instalação de 14.3 GW de
capacidade espalhados por mais de quatrocentas mil unidades de produção. Este tipo de tarifas tem
como objetivo acelerar o investimento em tecnologias de energia renovável. O objetivo é cumprido
através da oferta de contratos de longo prazo que garantem a compra da energia produzida, ao nível
doméstico, por parte da rede, a um preço definido por lei e que por norma é bem superior ao preço
da energia da própria rede elétrica. Os montantes acordados em contrato dependem de vários
fatores, incluindo a tecnologia renovável utilizada na produção da energia. Consequentemente
a Itália lançou um novo programa, o V th Conto Energia, que atribui remuneração monetária de
acordo com a energia produzida e injetada na rede e ainda com a quantidade de energia consumida
instantaneamente no local de produção [26, 27]. No ano de 2000 a Alemanha lança-se numa
5
6 Estado da Arte
campanha de ampliação da produção de energia elétrica através de fontes renováveis ao nível
do setor doméstico, concedendo incentivos por meio da atribuição de tarifas Feed-in. As tarifas
Feed-in aplicadas na Alemanha tornavam-se ainda mais vantajosas caso 30% da produção fosse
destinada ao autoconsumo. O caminho para o autoconsumo torna-se ainda mais claro quando em
2012 é introduzido um limite de injeção de energia na rede elétrica, aplicável às tarifas Feed-in,
privilegiando o consumo local [28].
A par desta tendência Portugal criou o Decreto de Lei(DL) 153 de 2014 a fim de legislar e
enquadrar o autoconsumo e as respetivas UPACs.
2.1 Autoconsumo em Portugal - Enquadramento Legal
A micro produção de eletricidade, como atividade de produção de eletricidade em baixa tensão
com possibilidade de entrega de energia à rede elétrica pública, foi inicialmente regulada pelo DL
Nº68/2002. O número de sistemas de micro geração de eletricidade licenciados e a funcionar ao
abrigo deste enquadramento legal não atingiu uma expressão relevante [29].
2.1.1 Primeira Geração de Apoio à Produção Renovável Descentralizada
A primeira geração de apoio à produção renovável descentralizada é introduzida pelo DL
Nº363/2007, que estabelece o regime jurídico aplicável à produção de eletricidade por intermédio
de instalações de pequena potência: unidades de microprodução. Previa o consumo próprio como
sendo o principal destinatário da eletricidade produzida, sendo o excedente passível de ser entregue
a terceiros ou à rede pública. Este DL deu origem ao regime bonificado, aplicável às unidades
de micro produção com potência de ligação até 3,68 kW, definindo uma tarifa única aplicável
à energia produzida, contabilizada durante os primeiros cinco anos civis após a instalação da
unidade de microprodução, em que para os primeiros 10 MW de potência de ligação registados a
nível nacional a tarifa de referência era de 650 C/MWh; Esta tarifa era aplicada com diferentes
pesos, dependendo do tipo de energia renovável utilizada:
• Solar — 100%;
• Eólica — 70%;
• Hídrica — 30%;
• Cogeração a biomassa — 30%;
O modelo implementado por este DL tornou-se insustentável. O número de novas instalações
anuais, depois de um grande crescimento inicial, sofreu uma grande queda à medida que termi-
nava o regime bonificado previsto inicialmente. Pelo final de 2013 o número de instalações de
microprodução total era de cerca de vinte e cinco mil(25 000).
Manuel Azevedo refere, numa apresentação acerca do autoconsumo na FEUP, em Dezembro
de 2014, que de entre seis milhões de consumidores domésticos nacionais cerca de dois milhões
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Figura 2.1: Os sobrecustos da microprodução: Tarifa bonificada Vs. Preço médio de mercado [1].
têm condições para o autoconsumo. Dadas as cerca de vinte e cinco mil (25000) unidades de
microprodução instaladas até 2013 este número representa apenas 0.0125% do potencial mercado
de consumidores. É então que surge a segunda geração de apoio à produção renovável descentra-
lizada [1].
Figura 2.2: Número de novas instalações anuais e potência instalada anual [1].
2.1.2 Segunda Geração de Apoio à Produção Renovável Descentralizada
O DL Nº153/2014 define o regime de produção descentralizada (autoconsumo e pequena pro-
dução). A energia elétrica produzida em autoconsumo destina-se predominantemente a consumo
na instalação associada à unidade de produção, com possibilidade de ligação à RESP para venda
da eletricidade não autoconsumida a preço ligeiramente abaixo do verificado em mercado. Nesta
modalidade de produção o produtor beneficia quando a UPAC é dimensionada tendo em conta as
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efetivas necessidades de consumo da instalação. Já o regime da pequena produção permite ao pro-
dutor vender a totalidade da energia elétrica à RESP com tarifa atribuída com base num modelo
de licitação, mediante a instalação de UPPs(Unidades de Pequena Produção de energia).
A produção de energia elétrica a partir das UPAC tem como objetivo, preferencialmente, satis-
fazer necessidades de consumo locais sendo que a energia elétrica produzida é instantaneamente
injetada na instalação de consumo. O excedente produzido é injetado na RESP, evitando o seu
desperdício, e é remunerado a 90% do preço da energia em ambiente de mercado.
A nível burocrático o novo DL 153/2014 prevê menos burocracia e processos pouco onerosos
para quem pretende produzir a sua própria eletricidade, possibilitando assim que qualquer pessoa
adira. O novo processo simplificado prevê apenas uma comunicação prévia à Direção-Geral de
Energia e Geologia, que poderá ser feita via eletrónica, para UPACs até 1500 W de potência.
Instalações com potência inferior a 200 W nem precisam ser comunicadas à DGEG, podendo
começar a produzir no imediato. Já UPACs cuja potência instalada seja superior a 1.5 kW e inferior
a 1 MW carecem de registo prévio e de certificado de exploração. Os sistemas de autoconsumo
através dos quais se pretenda vender a eletricidade excedente, independentemente da potência
instalada, carecem também de registo prévio e certificado de exploração. O DL Nº153/2014 entrou
em vigor em Janeiro de 2015.
2.2 Micro e Miniturbinas Eólicas em Portugal
O DL Nº363/2007, de 2 de novembro, e o DL Nº34/2011, de 8 de março, enquadram a produ-
ção e comercialização de energia elétrica em regime de micro e miniprodução respetivamente. A
microprodução aplica-se às unidades de instalação de produção de energia elétrica e/ou calor, que
utilizem recursos renováveis como energia primária e cuja potência de ligação das unidades de
microprodução tenha como limite 5.75 kW [29]. A miniprodução é a atividade de pequena escala
de produção descentralizada de eletricidade, que recorre a fontes renováveis para a sua produção,
e que permite entregar, mediante remuneração, eletricidade à rede pública na condição de que
exista consumo efetivo de eletricidade no local da instalação. As unidades de miniprodução de
eletricidade utilizam apenas um tipo tecnologia de produção (por exemplo, solar fotovoltaico), e
possuem uma potência máxima para ligação à rede de 250 kW [30].
A introdução do regime bonificado para a microprodução, em 2007, e o enquadramento legal
da miniprodução, em 2011, fez com que surgissem ao longo do país novas instalações elétricas.
A aposta dos consumidores foi claramente o fotovoltaico, ficando a mini/micro eólica na sombra
da energia solar. A quase totalidade de potência instalada, quer em regime de microprodução quer
em regime de miniprodução, é proveniente da solar fotovoltaica. A minieólica quase não tem
relevância (0.06 MW instalados a Janeiro de 2015), a par da microeólica (0.418MW instalados a
Janeiro de 2015).
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Figura 2.3: Evolução da potência instalada relativamente à mini/microprodução eólica e fotovol-
taica, em Portugal (Fonte dos dados: http://www.dgeg.pt/).
O número de micro e mini turbinas eólicas registadas no país desde 2008 até 2014 inclusive
(figura 2.3), através Sistema de Registo de Microgeração (SRM1) é de 128: 126 microturbinas
eólicas, na sua grande maioria de 3.68 kW ( 430 kW de total de potência instalada) e 2 miniturbinas
eólicas ( 60 kW de total de potência instalada).
Figura 2.4: Número de pequenas turbinas eólicas instaladas em Portugal e soma da potência
instalada, por distrito e por ano, de 2008 a 2014 inclusive (fonte dos dados: http://www.
renovaveisnahora.pt/).
1http://www.renovaveisnahora.pt/
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Em Portugal a energia gerada pela micro e miniprodução provém quase única e exclusivamente
da tecnologia solar fotovoltaica, relegando a tecnologia eólica para um segundo plano (figura 2.5).
Segundo dados do SRM existem 1343 instalações de minifotovoltaica e 25999 de microfotovol-
taica registadas até ao ano de 2014. A minigeração eólica é responsável pela produção de 231 mil
MWh anuais e a microgeração eólica por 70 MWh anuais, valores residuais quando comparados
com os da produção de energia através da tecnologia fotovoltaica.
Figura 2.5: Energia gerada anualmente pela micro/mini geração eólica e fotovoltaica (fonte dos
dados: http://www.dgeg.pt/).
Vários motivos podem estar na origem de uma maior aceitação do mercado em relação à
tecnologia fotovoltaica. O vento é uma fonte de energia mais instável e imprevisível do que o
sol. Para que um aerogerador produza energia elétrica é necessário que a velocidade de vento se
encontre em intervalos de velocidade bem definidos enquanto que um painel fotovoltaico produz
mesmo com o céu nublado. O vento é bastante imprevisível e nunca há certezas quanto à sua
existência e potência, existindo apenas previsões de vento. A produção fotovoltaica rege-se pelo
ciclo solar. Aumenta ao nascer do sol até que atinge o seu máximo, ao meio dia solar, diminuindo
até ao por do sol. Só é nula à noite. Esta produção é maior no Verão do que no Inverno.
O impacto ambiental causado por uma pequena turbina eólica prende-se maioritariamente com
a produção de ruído pelo movimento das pás. O ruído produzido por pequenos aerogeradores é
geralmente maior do que o ruído provocado por grandes aerogeradores. Os painéis fotovoltaicos
têm algum impacto visual, de acordo com a área e o tipo de ambiente que ocupem.
Uma vez que o DL que enquadra o autoconsumo em Portugal é bastante recente ainda não é
possível contabilizar a quantidade de energia produzida para autoconsumo em Portugal. Contudo,
a avaliar pelos dados provenientes dos gráficos das figuras 2.5 e 2.4 pode-se concluir que é escassa,




A constante evolução tecnológica e a descida dos custos relativos às energia renováveis a que
se tem assistido nos últimos anos, aliado ao facto de o preço da energia elétrica se encontrar
constantemente a aumentar, tem vindo a viabilizar economicamente a aposta no autoconsumo.
2.3.1 Vantagens do Autoconsumo
A nova lei do autoconsumo de eletricidade provoca algumas alterações no paradigma da pro-
dução e compra de energia em Portugal. É agora possível produzir energia para consumo próprio,
conquistando-se uma maior/total independência das oscilações dos preços da energia.
Esta modalidade não tem como propósito a venda de energia à rede, já que os excedentes da
produção são remunerados a 90% do preço da energia em ambiente de mercado. O consumidor
produz energia para autoconsumo e poupa com o que evita comprar à rede. Cada cliente tem
um perfil de consumo específico. Se as UPACs forem bem dimensionadas, de acordo com as
especificidades de cada perfil de consumo energético, podem surgir inúmeras vantagens para o
autoconsumidor:
• Menor exposição à variação dos preços da eletricidade, uma vez que se reduz o consumo
da energia proveniente da RESP. O tempo de vida útil de uma UPAC pode ser superior a 15
anos (dependendo do tipo de tecnologia e condições locais de funcionamento, entre outros)
garantindo-se um preço menos volátil de eletricidade nesse mesmo período de tempo;
• Redução do custo das faturas de eletricidade devido à autoprodução, uma vez que se
evita comprar a quantidade de energia autoconsumida à rede;
• Contribuição para a redução das emissões de gases que contribuem para o efeito de
estufa, já que se reduz a produção de energia oriunda de fontes de energia clássicas;
• Retorno do investimento num período inferior ao de vida útil da UPAC (extremamente
dependente do ótimo dimensionamento da UPAC);
• Aumento da eficiência energética, visto que o consumidor adota novos comportamentos
para que faça sentido a instalação de um sistema de autoconsumo. Possibilita a otimização
do consumo energético, colocando em funcionamento máquinas/aparelhos elétricos durante
o período de produção da UPAC;
2.3.2 Componentes de Energia de um Sistema de Autoconsumo
Habitualmente, para um consumidor sem sistema de autoconsumo, as parcelas componentes
de energia são simples. Existe apenas a energia consumida. Com a introdução do autoconsumo,
e com a possibilidade de venda de energia à rede, surgem novas componentes de energia a serem
consideradas [3, 31].
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Figura 2.6: Autoconsumo: Modelo de funcionamento (Potência >1,5kW) [2].
• Energia de consumo - Consumo total anual, independentemente do valor da autoprodução;
• Energia de autoprodução – Energia total produzida anualmente pelo sistema de autopro-
dução;
• Energia de consumo líquida – Energia de consumo no local da instalação;
• Energia injetada líquida – Energia líquida com origem nos excessos da autoprodução face
às necessidades de consumo;
• Energia de autoconsumo – Energia consumida diretamente da autoprodução. Representa
a energia que não é vendidade à rede;
2.3.3 Vantagem Económica - LCOE
O LCOE (Levelized Cost of Energy) constitui um indicador económico que permite comparar
os custos de produção de energia de diferentes tecnologias ao longo do tempo de vida útil da
unidade de produção. Corresponde aos custos que um investidor tem com a aquisição de uma
unidade de produção de energia, sabendo quais os custos decorrentes do funcionamento da unidade
de produção, e dos preços de eletricidade, ao longo do seu período de vida útil [32, 33]. É um
conceito de custo a longo prazo que contabiliza os recursos e ativos físicos necessários para a






• I - Investimento inicial;
• D - Depreciação;
• C - Custos anuais;
• S - Valor residual do ativo no final do seu ciclo de vida;
• E - Energia total produzida ao longo do ciclo de vida útil da unidade de produção;
A equação 2.1 ganha detalhe se transformada na equação 2.2 [34].
(2.2)
• dt - depreciação no ano t;
• ct - custo operacional no ano t;
• xt - degradação do ativo no ano t;
• α - taxa de imposto sobre as empresas;
• γ - coeficiente de desvalorização da moeda - γ t = 11+r
t ;
• r - taxa de atualização de investimento;
• η - energia produzida;
• S - Valor residual do ativo no final do seu ciclo de vida;
• T - ciclo de vida do projeto;
O custo de produção de energia é um dos fatores mais importantes na determinação da viabi-
lidade económica de um projeto de energia. Caso seja muito alto pode inviabilizar uma oportuni-
dade de investimento e está naturalmente associado ao tipo de energia e tecnologia utilizada, bem
como à dimensão do sistema [3]. Na figura 2.7 encontra-se o LCOE por kWp instalado, a título
de exemplo, associado a um projeto fotovoltaico.
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Figura 2.7: Custo do sistema por kW instalado e respetivo LCOE [3].
2.3.4 Remuneração do Autoconsumo
Se a energia proveniente de uma UPAC for de origem renovável, se a capacidade desta não
ultrapassar 1 MW e se a instalação estiver ligada à RESP o produtor pode contratualizar a venda
de energia proveniente dos excessos da autoprodução. O valor pago ao autoprodutor pela energia
líquida injetada na RESP é calculado através da equação 2.3 [35].
RUPAC,m = E f ornecida,m×OMIEm×0.9 (2.3)
Onde:
• RUPAC,m - Remuneração da eletricidade fornecida à RESP no mês ’m’ (C);
• E f ornecida,m - A energia fornecida no mês m, em kWh;
• OMIEm - Valor dos preços de fecho do Operador do Mercado Ibérico de Energia(OMIE),
para Portugal (mercado diário), relativo ao mês ’m’, em C/kWh;
• m - Mês a que se refere a contagem da eletricidade fornecida à RESP;
2.3.5 Penalizações
À autoprodução estão associados alguns custos indiretos com o objetivo de se mitigar impac-
tos económicos causados no sistema elétrico. As UPACs com potência superior a 1.5 kW, e cuja
instalação de consumo esteja ligada à RESP, estão sujeitas ao pagamento de uma compensação
mensal fixa, nos primeiros 10 anos após obtenção do certificado de exploração, que permita recu-
perar uma parcela dos CIEG na tarifa de Uso Global do Sistema (UGS). O valor a pagar depende
também da potência instalada, conforme o certificado de exploração, e de um coeficiente de pon-
deração, entre 0% e 50%, que reflete a representatividade da potência instalada das UPACs no
Sistema Elétrico Nacional (SEN) [35].
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A penalização a ser paga, por mês, é calculada através da equação 2.4.
CUPAC,m = PUPAC×VCIEG,t ×Kt (2.4)
• CUPAC,m - Custo pago, no mês m por cada kW de potência instalado;
• PUPAC - Potência da UPAC, em kW;
• VCIEG,t - Valor que permite recuperar os CIEG da respetiva UPAC, em C/kW, apurado por
ano t (3.07 C/kW por mês relativamente a 2014, para clientes MT) [3];
• Kt - 0%, 30% ou 50% , consoante o total acumulado de potência instalada das UPAC no
âmbito do regime de autoconsumo, entre 0% e 3% do total da potência instalada de centro
eletroprodutores do SEN (180 MW);
2.3.6 Resumo
De acordo com a legislação em vigor o estudo de viabilidade de um sistema de autoconsumo é
naturalmente afetado pelas condições vigentes. O sistema de autoconsumo com autoprodução em
análise neste estudo é um aerogerador de 100 kWp, introduzido na secção 2.4.7. É necessário ter
em consideração algumas exigências, burocracias e penalizações monetárias específicas concor-
dantes com a sua potência nominal. O sistema em análise é considerado uma UPAC, e não UPP,
já que o objetivo não é a venda total de energia à rede.
Alguns aspetos importantes a ter-se em conta, para uma potência de instalação de 100kW:
• A potência instalada não pode ser superior a duas vezes a potência de ligação da instalação
de consumo;
• Necessita de controlo prévio e da emissão de um certificado de exploração;
• Necessita da instalação de um sistema de telecontagem;
• O custo associado aos contadores responsáveis pela medição total da eletricidade produzida
pela UPAC são suportados pelo autoprodutor, bem como o total da eletricidade injetada na
RESP caso a instalação elétrica de utilização se encontre ligada à rede;
• A eletricidade total produzida pela UPAC é de contagem obrigatória, caso a instalação de
utilização se encontre ligada à RESP;
Além dos aspetos apresentados, a portaria nº14 de 2015 define uma taxa de registo para as
UPACs com injeção de potência na rede. Para um sistema de 100 kW essa taxa é de C250 [36].
Existem ainda outras taxas, menores do que a taxa de registo, relativamente à re-inspeção, à ins-
peção periódica e ao averbamento de alteração do registo.
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2.4 Tecnologia de Micro e mini-aerogeradores
O objetivo desta secção é enquadrar a tecnologia eólica utilizada no presente estudo. Após
uma abordagem inicial às pequenas turbinas apresenta-se os seus tipos principais, de eixo vertical
e eixo horizontal, bem como a curva típica de potência elétrica de uma turbina eólica. Introduzem-
se as principais características do aerogerador alvo de análise.
2.4.1 Introdução
As crises energéticas observadas ao longo dos anos e o desenvolvimento da tecnologia eólica
colocaram a indústria eólica num patamar de desenvolvimento considerável. Este desenvolvi-
mento partiu inicialmente dos aerogeradores de pequenas potências. O seu sucesso, a par de
campanhas de atribuição de subsídios para o desenvolvimento da tecnologia eólica, permitiu o
aparecimento de aerogeradores cada vez maiores, de maior potência e mais robustos. Hoje em
dia, particularmente em Portugal por causa da lei do autoconsumo, as atenções estão de novo
voltadas para as turbinas eólicas de pequeno porte [37].
2.4.2 Tipos de Turbinas Eólicas
O primeiro pensamento que surge quando se aborda o tópico turbinas eólicas está normal-
mente associado aos grandes aerogeradores, facilmente visíveis em vários pontos de Portugal. Tal
deve-se a uma uniformização da oferta comercial que normalmente apresenta turbinas de eixo
horizontal, com rotores de três pás colocados a montante da torre (upwind). Contudo a oferta de
opções tecnológicas é bastante diversificada principalmente no que concerne às pequenas turbinas
eólicas, geralmente classificadas em dois tipos quanto ao seu eixo: rotor de eixo horizontal ou
rotor de eixo vertical. Esta classificação, quanto à orientação do rotor, é válida tanto para grandes
como para pequenos aerogeradores. [38]
Figura 2.8: Principais tipos de turbinas eólicas, de eixo horizontal (Horizontal Axis Turbine) e
vertical(Vertical Axis Turbine), e a sua constituição típica [4].
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2.4.2.1 Rotor de Eixo Horizontal
Este tipo de rotor é o mais comum e pode ser avistado com frequência em zonas montanhosas
onde existe bom aproveitamento eólico, através da observação dos grandes aerogeradores. Quas-
chning retrata estes aerogeradores, sujeitos a por forças aerodinâmicas de sustentação(lift) e por
forças de arrasto(drag). Se um aerogerador obstruí a passagem de vento sofre ação de forças que
atuam segundo a direção perpendicular do escoamento (forças de sustentação - lift) e segundo a
direção do escoamento (forças de arrasto - drag) [6].
O movimento de rotação das pás deve ser orientado segundo uma posição perpendicular à
direção do vento. As turbinas de eixo horizontal existem sobretudo sob dois tipos de construção:
duas ou três pás (figura 2.9).
Figura 2.9: Principais tipos de turbinas de eixo horizontal: turbinas de três pás e de duas pás [5].
Principais Vantagens e Desvantagens dos Aerogeradores de Eixo Horizontal
Para certos modelos de aerogerador este tipo de turbina tem a possibilidade de efetuar um
ajuste do ângulo de ataque das pás, possibilitando o controlo de potência. Além do mais, na ocor-
rência de situações atmosféricas adversas, por norma possui um mecanismo de controlo que mini-
miza o risco de danos na turbina. A sua instalação e manutenção é cara e complexa, para grandes
aerogeradores, sendo frequentemente necessário a abertura de novas vias de acesso no processo
de instalação. O transporte especial para estruturas de grande dimensão é bastante dispendioso.
2.4.2.2 Rotor de Eixo Vertical
O seu eixo principal, vertical, é perpendicular à superfície da terra. As pás podem ser curvas
ou retas e giram em torno do eixo vertical. Para este tipo de turbinas não há a necessidade de
haver mecanismo de orientação para os aerogeradores já que estão constantemente orientados na
direção predominante do vento, ganhando valor e importância em ambientes complexos, densa-
mente construídos, onde existem fenómenos de vento instáveis. Não necessita de torre, como nos
sistemas horizontais, pois o gerador e a caixa de velocidades podem ser colocados no solo [6]. Os
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principais tipos de rotores de eixo vertical são: Darrieus, Savonius e turbinas com torre de vórtices
(figura 2.10).
Figura 2.10: Principais tipos de turbinas de eixo vertical [6].
Principais Vantagens e Desvantagens dos Aerogeradores de Eixo Vertical
Ao contrário dos grandes aerogeradores de eixo horizontal não necessitam de uma grande
estrutura e a sua montagem é relativamente simples. Os seus constituintes, nomeadamente o
gerador elétrico, entre outros, podem ser colocados diretamente no solo, simplificando o processo
de manutenção. A sua eficiência é ainda reduzida quando comparada com os aerogeradores de
eixo horizontal, o que torna a sua utilização adequada apenas para situações bastante específicas.
Por operarem a uma altura próxima do solo, onde se verificam com frequência ventos instáveis e
turbulentos, estão constantemente sujeitos a instabilidade que pode comprometer a segurança e o
desempenho da turbina. [6]
2.4.3 Constituição de Um Aerogerador de Eixo Horizontal
Um aerogerador de eixo horizontal é constituído, de forma geral, por três partes fundamentais:
a torre, o rotor e a cabina ou nacelle.
Figura 2.11: Constituição típica de um pequeno aerogerador de eixo horizontal: 1-Rotor (Cubo),
2-Pás do Rotor, 3-Estator do alternador, 4-Veio, 5-Mecanismo de orientação direcional, 6-Escovas
e anéis de rotação, 7-Leme, 8-Cobertura da cabina, 9- Manivela para rodar a turbina [7].
2.4 Tecnologia de Micro e mini-aerogeradores 19
A torre é responsável pelo suporte do rotor e da nacelle e é normalmente de forma tubular, de
aço e/ou betão. O rotor é composto pelas pás do aerogerador e pelo cubo, onde se conectam as
pás, sendo norma geral composto por três pás propulsoras. Na nacelle encontram-se os sistemas
de controlo, de medição e de transmissão mecânica: o gerador elétrico e o mecanismo de orien-
tação direcional. Pode ou não ter caixa multiplicadora de modo a adaptar a frequência do rotor à
frequência do gerador, dependendo do tipo de gerador. Caso seja síncrono não necessita de caixa
multiplicadora já que consegue acompanhar o aerogerador. Caso seja assíncrono, com velocidade
de rotação praticamente constante, necessita de adaptação da velocidade de rotação em relação à
velocidade do aerogerador.
2.4.4 Controlo da Potência
Os aerogeradores são projetados para aproveitarem o recurso eólico da maneira mais eco-
nómica possível, ocorrendo o seu rendimento máximo, normalmente, para velocidades de vento
em torno dos 15 m/s. Os ventos fortes podem ser prejudiciais para a segurança de um aeroge-
rador, originando fadiga precoce dos elementos do sistema. Ventos fortes com possibilidade de
aproveitamento não ocorrem com a frequência desejada que permita projetar aerogeradores para
velocidades de vento mais elevadas, salvo algumas situações específicas, já que obriga ao aumento
de robustez do sistema e custo, o que pode levar à inviabilidade económica de um projeto eólico.
Há portanto a necessidade de se limitar o funcionamento da turbina a um valor máximo admis-
sível de velocidade de vento, quer por motivos de segurança ou de eficiência, através do abrandar
ou da paragem completa do aerogerador.
Regulação de Potência através do Ângulo de Passo (Pitch)
O controlo de potência através da regulação do ângulo de passo (ângulo de pitch) é uma forma
de controlo ativo da potência mecânica da turbina. O ângulo de passo, ou o ângulo de ataque das
pás, é alterado hidraulicamente aumentando ou diminuindo a velocidade de rotação das pás. Este
tipo de controlo, além de permitir um melhor aproveitamento das massas de ar, confere segurança
ao sistema aquando da existência de ventos demasiado fortes.
Regulação Passiva por Perda Aerodinâmica (Stall)
O desenho do perfil das pás pode ter uma influência bastante grande no controlo de potência
do aerogerador, consistindo num meio passivo de controlo. O seu design aerodinâmico faz com
que o aerogerador entre em perda aerodinâmica para velocidades de vento superiores à velocidade
nominal, para a qual o aerogerador está projetado.
Confere robustez e fiabilidade ao sistema, já que dispensa a instalação de sistemas complexos
de controlo.
Regulação Ativa por Perda Aerodinâmica
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Similar ao controlo de pitch, tenta combinar a regulação por controlo de pitch com o controlo
por perda aerodinâmica. Permite que as pás da turbina rodem favorecendo o aumento do ângulo
de ataque, induzindo o efeito de perda aerodinâmica [38].
Regulação por Orientação Direcional
Controlo feito sobretudo em turbinas de pequeno porte, onde para velocidades de vento muito
elevadas a turbina é desviada da direção do vento, colocando-se de perfil, quer seja por meios
ativos (através de indicadores de velocidade do vento que coordenam o controlador) ou passivos
(com a ajuda do leme) [38].
Regulação por Inclinação das Pás
Controlo realizado, normalmente, nas turbinas de pequeno porte. Para velocidades de vento
altas as pás da turbina têm a capacidade de se inclinarem, ou tombarem, reduzindo a área de
varrimento do rotor [39].
2.4.5 Pequenas Turbinas Eólicas
Para uma turbina ser considerada ’pequena turbina’, a definição mais universalmente aceite
exige que a área de captação da energia incidente seja inferior a 200m2 [19]. O seu domínio de
aplicação é normalmente o doméstico e por vezes o industrial. Contudo, para além da classifi-
cação enquanto pequena turbina, existem sub-classificações adicionais respeitantes à dimensão e
orientação do rotor. Quando as pequenas turbinas eólicas se interligam à rede elétrica dizem-se
’interligadas’ e podem entregar energia à rede de distribuição. Quando não estão interligadas à
rede dizem-se de ’funcionamento em regime isolado’ [19].
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2.4.6 Característica Elétrica de uma Turbina Eólica
Corresponde à sua curva de potência típica, onde a potência gerada depende da velocidade
de vento existente. As turbinas eólicas são projetadas para produzirem a sua máxima potência, a
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potência nominal, a uma determinada velocidade de vento, denominado vento nominal. A curva
de potência típica de uma turbina eólica assemelha-se à curva apresentada na figura 2.12.
Figura 2.12: Curva típica de potência de uma turbina eólica, em kW, de acordo com a velocidade
do vento (m/s) [8].
As turbinas eólicas só entram em funcionamento a partir de um valor mínimo de velocidade de
vento (cut-in speed), normalmente próximo dos 3.5 m/s, a partir do qual há produção de energia.
A sua produção máxima (funcionamento à potência nominal) ocorre quando atinge a velocidade
nominal de vento (rated output speed), mantendo-se enquanto a velocidade de vento se situa entre
a velocidade nominal e a velocidade de corte da turbina (cut-out speed). O corte, ou o desligar
do aerogerador, pode ocorrer devido a fortes rajadas de vento que comprometem a segurança do
equipamento ou devido ao dimensionamento característico da turbina. A característica elétrica de
uma turbina é específica e singular.
2.4.7 Aerogerador nED100
A UPAC escolhida para o estudo de viabilidade económica a que responde este estudo é o
nED1002, da empresa Galega Norvento. É um aerogerador de tecnologia de ponta, com uma
potência nominal de 100 kW, que incorpora os grandes avanços tecnológicos que se verificam na
tecnologia eólica nos últimos anos. As suas principais características encontram-se na tabela 2.2.
Tabela 2.2: Especificações gerais do aerogerador nED 100, da Galega Norvento [9].
Potência nominal(kW ) 100
Diâmetro do rotor(m) 22 / 24
Altura de posicionamento do cubo(m) 24.5 / 29.5 / 36
Rajada máxima(m/s) 52.5
Vida útil 20 anos
Config. Rotor 3 pás a barlavento (upwind)
Ligação à rede 400V A.C. (50/60 Hz)
2http://media.wix.com/ugd/856e88_bda14268b2024488888628cbf00f599d.pdf
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Para além das especificações gerais presentes na tabela 2.2 destacam-se outras. As pás do
nED100 são de fibra de vidro, o gerador é do tipo síncrono de ímanes permanentes. Possui acio-
namento direto, evitando o uso de caixa multiplicadora e sistemas hidráulicos. A ausência de caixa
multiplicadora incrementa os índices de fiabilidade do sistema e reduz a manutenção necessária,
uma vez que elimina o uso de óleos lubrificantes e o circuito de lubrificação e refrigeração. O con-
trolo de potência é feito através da variação do ângulo de passo, por controlo ativo e possui ainda
um sistema de orientação em relação à direção do vento, bem como um grupo de alimentação
auxiliar.
As curvas de potência presentes na figura 2.13, para as duas variantes de rotor do nED100,
ditam o modo de funcionamento do aerogerador.
Figura 2.13: Caraterística elétrica do nED100, de acordo com a velocidade do vento (m/s) e
diâmetro de rotor(m). cut-in speed - ∼3 m/s; rated output speed - 10 m/s; cut-out speed - 20
m/s; Densidade do ar standard: 1.225 Kg/m3 [9].
Figura 2.14: Aerogerador nED100 (fonte dos dados: www.norvento.com).
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2.4.8 Resumo
O aerogerador escolhido para este estudo é o nED100, da empresa Norvento, de eixo horizon-
tal e com uma potência nominal de 100 kW. Pode funcionar através de dois tamanhos diferentes de
rotor, com 22 ou 24 metros de diâmetro. Dada a sua potência nominal pode ser considerado uma
pequena turbina. Prevê o seu funcionamento para diferentes alturas do cubo do rotor em relação
ao nível do solo.
2.5 Avaliação do Potencial Eólico
Esta secção aborda o tópico de avaliação do potencial eólico local e é desenvolvida em conso-
nância com o esquema 2.15.
Figura 2.15: Esquema da organização seguida no desenvolvimento da secção Avaliação do Poten-
cial Eólico.
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2.5.1 Introdução
A correta avaliação do potencial eólico é um passo muito importante, se não o mais impor-
tante, na tomada de decisão de implementação de um sistema de aproveitamento eólico, e está
relacionada com o conhecimento das características locais de vento, principalmente a nível da sua
velocidade e direção predominante. O estado da arte na avaliação do potencial eólico baseia-se
nos métodos ditos tradicionais, que se servem das observações colhidas ao nível local [40]. Cons-
tituem o método mais fiável para uma avaliação realista, significando maior certeza no potencial
eólico existente e menor risco de investimento, apesar de algumas contrapartidas, nomeadamente
ao nível dos elevados custos, da disponibilidade e qualidade dos dados e ainda da necessidade de
se monitorizar um potencial local por um período de tempo considerável.
Surge então a necessidade de conhecimento prévio dos regimes de vento locais, pelo menos
numa fase preliminar, a partir de outras soluções [41]. Para além dos métodos tradicionais existem
métodos e modelos computacionais, que resolvendo as equações relativas à atmosfera conseguem
prever as condições de vento local com mais ou menos rigor, constituindo os modelos de previsão.
São as características do vento, direção e velocidade, que ditam a sua real potência em termos
de aproveitamento energético. Estas caraterísticas de vento são influenciadas por vários fatores
(secção 2.5.2).
2.5.2 Principais Fatores Influentes no Perfil de Vento
A velocidade de vento diminui quando o vento alterna entre um terreno liso, sem rugosidade,
e um terreno repleto de vegetação, com rugosidade. Normalmente, à medida que o vento se afasta
do nível do solo em direção à atmosfera ganha velocidade. A própria orografia do terreno afeta as
características do vento, em zonas montanhosas, por norma, o vento é mais forte do que em zonas
mais próximas do nível do mar. Alguns dos principais fatores que mais influenciam a velocidade
e direção do vento encontram-se compactados na tabela 2.3.
Tabela 2.3: Alguns dos principais fatores que influenciam o perfil de vento




Brisa marítima/Proximidade ao mar
Fatores temporais
2.5.2.1 Orografia
A orografia local, ou relevo característico local, constitui um dos principais fatores com in-
fluência na velocidade e direção de vento. Os tipos mais complexos e relevantes para a produção
de energia eólica são os de montanha, de cumeada, de falésia e as depressões [42].
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A figura 2.16 pretende demonstrar que o escoamento atmosférico é afetado pela orografia
local, o vento sofre uma grande inclinação quando passa na encosta da colina sendo a massa de ar
compactada na superfície lateral, originando maiores velocidades de vento no cume. A jusante do
cume o vento expande-se, podendo originar fenómenos turbulentos. [43].
Figura 2.16: Influência da orografia na velocidade e direção do vento [10].
2.5.2.2 Rugosidade
A direção e a velocidade do vento são afetados pelo tipo de superfícies que o vento percorre.
A rugosidade pode ser entendida como o tipo de ocupação do solo. As caraterísticas de uma zona
florestal e de uma planície alongada afetam diferentemente os perfis de vento, naturalmente à zona
florestal está associada uma maior rugosidade, isto é, um maior atrito entre a superfície do solo
e a massa de ar. A rugosidade de um determinado local é fruto da dispersão dos seus elementos:
quanto mais densos e altos forem os elementos de um local maior será. Alguns comprimentos
de rugosidade, de acordo com o tipo de superfície de terreno, podem ser consultados a partir da
tabela 2.4.
Tabela 2.4: Comprimento da rugosidade Z0 para vários tipos de superfície [20].




Erva baixa, estepe 0.01–0.04
Campo de pousio 0.02–0.03
Erva alta 0.04–0.1
Pequenas árvores, caniçais 0.1–0.3
Pinhal(altura média das árvores 15m); uma árvore por cada 10m2 0.9 – 1
Subúrbios de cidades, aldeias com distribuição urbanística esparsa 0.2–0.4
Subúrbios, aldeias densamente construídas, cidades 0.8–1.2
Centros de grandes cidades 2-3
A figura 2.17 carateriza as alterações que sofre um perfil de vento quando alterna entre duas
superfícies, cada uma com a sua rugosidade típica. O comprimento de rugosidade Z1 é maior do
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que Z2, o que provoca uma alteração no perfil vertical da velocidade do vento. Há uma transferên-
cia de velocidade da parte inferior do perfil de vento para a parte superior, quando o vento alterna
de Z1 para Z2, graças ao atrito superficial [11].
Figura 2.17: Influência da mudança de rugosidade no perfil vertical do vento [11].
A figura 2.18, composta por três zonas distintas, carateriza o modo em como o perfil vertical
da velocidade de vento é afetado consoante o tipo de rugosidade que encontra e de acordo com a
altura dos elementos que compõe a rugosidade típica local. City Core diz respeito ao centro das
grandes cidades e à sua rugosidade típica, Outskirts remete para as zonas suburbanas e Open Land
para zonas de campo e aldeia. As caraterísticas de centro de cidade provocam um maior atrito à
passagem de vento, já que o seu grau de rugosidade é superior ao das zonas suburbanas e das zonas
de campo. Para um mesmo perfil de vento o gradiente de velocidade de vento, para uma altura
próxima da do nível do solo, é inferior na zona de grande cidade significando que a rugosidade
afeta de maneira severa o perfil vertical de vento.
Figura 2.18: Velocidade de vento, consoante o tipo de rugosidade que enfrenta. No eixo das abcis-
sas encontra-se a velocidade do vento(m/s). No eixo das ordenadas encontra-se a altura(m) [12].
A velocidade de vento próximo do nível do solo atinge valores baixos. Para as zonas subur-
banas e zonas de campo o gradiente da velocidade de vento, para alturas próximas das do nível
do solo, é maior. O perfil de vento para estas zonas é menos afetado do que quando enfrenta um
ambiente densamente construído, característico de uma grande urbe.
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2.5.2.3 Presença de obstáculos
Os obstáculos podem causar uma mudança abrupta na velocidade e direção de vento, já que
constituem um entrave à sua passagem. Podem ser uma formação rochosa, edificações, um agru-
pamento denso de árvores, entre outros, desde que a distância em relação ao ponto de observação
seja pequena [44]. O grau de influência depende da sua própria geometria, porosidade carate-
rística ou da distância entre obstáculos. Uma forte presença de obstáculos pode indicar perdas
significativas ao nível do potencial eólico, devido à variação da velocidade e direção do vento.
Figura 2.19: Caracterização dos efeitos de um obstáculo no perfil de vento [13].
Através da figura 2.19 é possível entender alguns dos efeitos causados pelos objetos nos perfis
de vento. A massa de ar que embate no obstáculo sofre uma mudança abrupta, quer ao nível da
direção quer ao nível da velocidade, no momento de impacto. A montante e a jusante do obstáculo
formam-se ventos bastante turbulentos.
Deve-se tomar especial atenção à presença de obstáculos próximos do local de instalação do
sistema de produção de energia eólico para que se evite perdas de energia dos perfis de vento, em
particular se os objetos estão na direção predominante do regime de ventos [45].
2.5.2.4 Brisa marítima/Proximidade ao mar
A brisa marítima, presente nas linhas costeiras, forma-se devido à diferença de temperatura
existente em mar e em terra e manifesta-se através de vento proveniente do mar em direção à
costa.
Figura 2.20: Caracterização do fenómeno de brisa marítima (a) e debrisa de terra (b) [14].
Surge de forma mais expedita ao longo dos dias quentes, quando a diferença de temperatura
entre mar e terra é maior, fazendo-se sentir, por norma, ao final da manhã. Atingem o seu pico ao
princípio da tarde. À noite a diferença de temperatura tende a desaparecer graças ao arrefecimento
da temperatura em terra, podendo originar-se o fenómeno inverso: a brisa de terra. As brisas de
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terra não são, em geral, tão fortes quanto as brisas marítimas, já que as diferenças de temperatura,
para as diferentes alturas do dia em que surgem, são menores na origem das brisas de terra. Nas
zonas costeiras Portuguesas podem atingir valores típicos de velocidade entre os 6 e os 13m/s,
constituindo um fenómeno importante a ser considerado no micrositing de turbinas eólicas [46].
2.5.2.5 Fatores Temporais
O vento segue padrões típicos que podem ser anuais, inter-anuais, diários e até de curto-prazo.
As variações que ocorram nestas janelas temporais causam flutuações na produção de energia
eólica.
Inter-anuais
As variações inter-anuais da velocidade de vento ocorrem para janelas temporais superiores a
um ano.
A figura 2.21 sugere que o vento segue padrões a uma escala inter-anual, dada a disposição
em ’dente de serra’ da frequência da velocidade média, ao longo dos anos. Tal variabilidade tem
um forte impacto na produção anual de energia de uma turbina, originado anos em que há maior
produção de energia do que outros. Caso haja possibilidade os estudos de vento locais devem ser
realizados para janelas temporais alargadas de forma a incluírem as flutuações inter-anuais.
Figura 2.21: Gráfico da Variação inter-anual da velocidade média do vento, em Malin Head (Ir-
landa). No eixo vertical encontra-se a velocidade média do vento(m/s) [15].
Anuais, Diários e de Curto-prazo
Os padrões da velocidade média do vento, para estas três janelas temporais, podem ser obser-
vados e compreendidos através de um espectro de frequência da velocidade do vento, que carate-
riza a frequência de ocorrência de uma determinada velocidade de vento a uma dada altura do ano,
permitindo a identificação de padrões no seu comportamento.
A partir dos dados provenientes da figura 2.22 é possível concluir que existem claramente três
picos que indicam a existência de padrões de vento a uma escala anual, a uma escala semanal e
ainda a uma escala de tempo da ordem do minuto. Já ao longo de um dia ocorrem várias flutuações
na velocidade do vento, sendo mais difícil a identificação de padrões. Estas flutuações podem ser
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Figura 2.22: Espectro de frequência da velocidade do vento, típico, para diferentes escalas tempo-
rais: 1 ano, 4 dias, 1 dia, 1 hora e 1 minuto [16].
causadas pelo ciclo de radiação solar diário, que afeta a temperatura ambiente ao longo do dia e
consequentemente a velocidade do vento [47]. O pico existente para a escala temporal do minuto
pode ser explicado pela existência constante de fenómenos de rajada, onde ocorrem os fenómenos
de turbulência [16].
2.5.3 Extrapolação Vertical da Velocidade de Vento
As medições de vento efetuadas num local devem ser realizadas à mesma altura a que operará
a turbina eólica, para que seja possível caraterizar mais fielmente o potencial de vento existente
em concordância com as condições de operação do aerogerador. Caso não seja possível, e existam
medições/previsões para o local alvo de análise mas para uma altura diferente da que opera a tur-
bina eólica, há possibilidade de se transpor verticalmente a velocidade de vento. As duas maneiras
mais comuns de o fazer são através da Lei da Potência e da Lei Logarítmica [48, 49]. A Lei da
Potência é a mais simples e fácil de utilizar (equação 2.5).
V (Z) =V (Zr)× ZZr
n
(2.5)
• V (Zr) = Velocidade de vento à altura de referência (m/s);
• V (Z) = Velocidade de vento à altura desejada (m/s);
• Zr = Altura de referência(m);
• Z = Altura desejada (m);
• n = Parâmetro diretamente associado à rugosidade típica da superfície;
O expoente n carateriza o tipo de superfície e varia tipicamente entre 0 e 0.4. O seu valor
depende de vários fatores: da altura do ano em que é medido, do tipo de terreno, da temperatura e
da elevação do terreno, entre outros.
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Tabela 2.5: Expoente n para diferentes tipos de superfície [21].
Tipo de superfície n
Superfície lisa, lago ou oceano 0.10
Relva 0.14
Vegetação rasteira (até 0.3m) 0.16
Arbustos 0.20
Árvores, construções ocasionais 0.22 – 0.24
Áreas residenciais 0.28 – 0.40
A Lei Logarítmica (equação 2.6) efetua também, de forma mais complexa, a transposição ver-
tical de valores de velocidade de vento. A sua formulação contempla o comprimento da rugosidade
Z0 (tabela 2.4).




• V (Zr)=Velocidade à altura de referência;
• V (Z)=Velocidade à altura desejada;
• Zr=Altura de referência;
• Z=Altura desejada;
• Z0=Comprimento de rugosidade do local, em metros;
2.5.4 Medidas Locais
Uma das formas de se avaliar o potencial eólico de um local passa pela medição local do
vento. Atualmente, o estado da arte na avaliação do potencial eólico é baseado nos métodos
tradicionais que utilizam a informação registada a nível local [40]. Para conferir maior rigor às
medidas registadas o período de observações não deve ser inferior a um ano. As observações
locais podem ter diferentes proveniências, destacando-se para esse fim a utilização do Cata-vento,
do Anemómetro e do SODAR/LIDAR.
Cata-vento e Anemómetro de Copos
O cata-vento é utilizado na determinação da direção do vento e a sua forma mais comum é a
apresentada na figura 2.23. O seu funcionamento é bastante simples, o cata-vento está constante-
mente à procura do equilíbrio estando a sua orientação segundo a direção do vento. A informação
que recolhe é convertida num sinal elétrico, através de um potenciómetro instalado no eixo do
cata-vento, a fim de ser processada e analisada [50].
O instrumento mais utilizado e caraterístico na medição da velocidade do vento é o anemóme-
tro de copos. Converte o vento em movimento de rotação através das suas superfícies côncavas,
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(a) Esquema de um típico cata-vento [51]. (b) Esquema de um típico anemómetro de co-
pos [51].
Figura 2.23: Instrumentos utilizados nas observações locais de regimes de vento.
transformando o movimento de rotação em sinal elétrico, que é posteriormente processado e ana-
lisado [50].
SODAR e LIDAR
O SODAR e o LIDAR são dois instrumentos meteorológicos com capacidade de traçar o perfil
do vento, ao nível da sua velocidade e direção, com funcionamento similar ao de um radar. O
SODAR, para traçar o perfil de vento, emite pulsos sonoros verticais que chocam com as partículas
de ar, sendo captados de volta pelo instrumento. Através da medição da dispersão das ondas
sonoras consegue traçar o perfil do vento. É vulgarmente tratado como radar acústico.
Figura 2.24: Esquema de funcionamento de um SODAR. t corresponde ao tempo de subida e
descida do pulso, c à velocidade do som e Z à altura onde são efetuadas as medições [17].
Quanto ao LIDAR o seu funcionamento é bastante idêntico ao do SODAR, mas em vez de
utilizar a dispersão de ondas sonoras utiliza o conceito de reflexão da luz. Estes dois tipos de
instrumentos são mais frequentemente utilizados em zonas remotas ou de elevada turbulências.
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2.5.5 Modelos para Avaliação do Potencial Eólico
Existem vários modelos para previsão de vento. Os principais são os modelos numéricos
de previsão NWP (Numerical Weather Prediction) e os modelos de avaliação de potencial eólico
de microescala, WAsP e CFD (Computacional Fluid Dynamics). Existe ainda o método MCP
(Measure Correlate Predict).
2.5.6 Modelos de Previsão NWP
São capazes de resolver as equações de dinâmica de fluídos que descrevem o comportamento
das variáveis meteorológicas, modelando e prevendo as condições meteorológicas com recurso à
computação. Podem ser agrupado em duas grandes categorias sendo a grande diferença a resolu-
ção de escala a que operam.
• Modelos Globais;
• Modelos de Mesoescala;
Modelos Globais
O seu âmbito é o globo inteiro e são essenciais pois constituem a espinha dorsal da previsão
meteorológica, sendo responsáveis pela massiva assimilação de dados provenientes das mais di-
versas fontes de observações meteorológicas [22]. A assimilação computacional das observações
resultam na formação do estado inicial do modelo de previsão, um estado mais conhecido como
’análise’. Nos últimos anos os modelos globais NWP tornaram-se na fonte principal de dados
climatológicos através do lançamento de mapas atmosféricos 3-D, recorrendo não ao conceito de
’análise’, mas sim de ’re-análise’. A ’re-análise’ reutiliza dados de previsões feitas no passado,
assimilando um grande conjunto de dados no processo de uma previsão. [52] Estes modelos, por
processarem quantidades enormes de dados, são bastante exigentes a nível computacional.
Tabela 2.6: Síntese dos principais modelos globais existentes [22].
Modelo Global Desenvolvido por:
GFS NOAA (E.U.A.)
NOGAPS USN (E.U.A.)
GEM RPN, MRB, e CMC
IFS ECMWF
UM UK Met Office
GME DWD
ARPEGE Météo-France
Os modelos apresentados na tabela 2.6 diferem, principalmente, no tipo de métodos numéricos
utilizado (fora do âmbito de análise desta dissertação).
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Modelos de Mesoescala
Os modelos de mesoescala operam a uma menor escala de resolução quando comparados com
os modelos globais. São capazes de operar a nível regional, em vez de global, com uma maior
precisão. A escala utilizada pelos modelos de mesoescala varia entre um a centenas de quilóme-
tros [22]. Os modelos de mesoescala não respondem à necessidade exigida pelo micrositing de
sistemas eólicos, dada a escala de resolução que apresentam, uma vez que não têm a capacidade
de caraterizar fenómenos de vento locais (de microescala).
Tabela 2.7: Síntese dos principais modelos de mesoescala existentes.
Modelo de Mesoescala Desenvolvido por:
Eta [53] NMC (E.U.A.)
Hirlam [54] Consórcio Europeu
ALADIN [55]
Cientistas de 15 países
diferentes.
MM5 [22] PSU/NCAR (E.U.A.)
WRF [56] Consórcio de entidades (E.U.A.)
RAMS [57] Colorado State University
AROME [58] Vários parceiros Europeus
Contudo são ideais para o mapeamento do recurso eólico de vastas áreas, contribuindo para um
estudo preliminar das condições de vento existentes numa determinada região antes de se efetua-
rem estudos de medição mais minuciosos. Os principais modelos de mesoescala, mais utilizados
e mencionados, são o MM5 e o WRF [59, 60].
2.5.7 Modelos de Microescala
Os modelos de microescala permitem avaliar o comportamento do vento a um nível local,
operando com uma resolução típica que vai desde o metro até, tradicionalmente, dois quilómetros.
WAsP
Destaca-se o modelo linear WAsP(Wind Atlas Analysis and Application Program), estado da
arte ao longo dos últimos 20 anos na avaliação do recurso eólico local [61]. Foi desenvolvido
pelo laboratório Risø, na Dinamarca, no final dos anos 80, e a sua aplicação resultou no primeiro
mapeamento do recurso eólico no espaço da Comunidade Europeia. É capaz de gerar mapas eó-
licos a partir da generalização dos dados observáveis. Por não ter em conta a complexidade do
terreno, que afeta de forma significativa o perfil dos ventos, foi desenvolvido preferencialmente
para locais onde não existe uma grande complexidade do terreno e onde os efeitos não lineares
do vento são menos frequentes, tornando-se a aplicabilidade em ambiente urbano seriamente li-
mitada. Todavia exige uma reduzida capacidade computacional e é provavelmente o modelo mais
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amplamente utilizado pela indústria [62]. São ideais para mapear o recurso eólico de um local e
para estimar a produção anual de energia elétrica em locais onde a complexidade do terreno seja
diminuta. Sobrestimam, contudo, com frequência, o potencial eólico em zonas urbanas [63].
Modelos CFD
Baseiam-se em metodologias de dinâmica computacional de fluídos e são capazes de descrever
de forma mais precisa o escoamento atmosférico em ambiente urbano [64].
Os modelos CFD(Computacional Fluid Dynamics) são não-lineares. Tratam com condições
adversas de ocupação solo, como zonas de floresta ou prediais, começando recentemente a ser
utilizados com maior frequência na avaliação do potencial eólico em ambiente urbano, dado o
comportamento deficiente dos modelos lineares (como o WAsP), constituindo o estado da arte no
modelamento do vento em redor das cidades e prédios [62]. O principal obstáculo à utilização
deste modelo reside nos elevados custos computacionais.
2.5.8 Método MCP
Permite prever o regime de ventos de um local de interesse a partir do regime de ventos de
outro local (próximo). Necessita que ambos os locais possuam medições de curto-prazo, para uma
mesma janela temporal(período mínimo de um ano), bem como que o local a partir do qual se faz
a previsão para o local de interesse possua já observações de longo prazo. As observações de curto
prazo e de longo prazo sofrem uma análise a fim de se encontrar uma correlação, possibilitando a
previsão do regime de ventos no local de interesse [65].
Esta técnica é muito útil quando não existem observações locais ou quando alguns dados
relativos às séries de vento locais, por algum motivo, não são registados.
2.5.9 Ajuste de Séries de Registos de Vento
As séries de registos de vento provenientes dos modelos de previsão não têm informação
acerca da complexidade da superfície terrestre. Como já analisado na secção 2.5.2 a rugosidade
típica do solo tem bastante influência no perfil de vento. A distância ao solo a que são efetuadas as
previsões/medições de vento nem sempre se encontram adequadas à altura a que é posicionado o
cubo do rotor do aerogerador. Torna-se necessário extrapolar verticalmente a velocidade de vento
para uma altura pretendida, adequando-se as séries de registos de vento às características locais.
Estes ajustes podem ser feitos, mais vulgarmente, através da Lei da Potência e da Lei Logarítmica,
previamente abordadas na secção 2.5.3.
2.5.10 Representação das Séries de Registos de Vento
O vento deve ser representando de forma a que seja possível determinar o seu potencial eó-
lico. A velocidade de vento ao longo de um período de tempo segue uma curva de distribuição
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de probabilidade semelhante às distribuições de Weibull e Rayleigh que constituem algumas das
possíveis representações dos regimes de vento [66].
2.5.10.1 Distribuição Weibull
A distribuição de Weibull permite agrupar o vento de acordo com a sua velocidade e frequência
de ocorrência. Permite a representação estatística do regime de ventos de um local, constituindo o
método mais utilizado no tratamento estatístico de histogramas de comportamento de ventos. Esta
distribuição é caracterizada por dois parâmetros: k e A.






)k−1× e(−VA )k (2.7)
• k - fator de forma da distribuição dos ventos(adimensional);
• A - fator de escala que depende da velocidade média do vento(m/s);
• V - velocidade de vento(m/s);
O fator de forma k fornece informação quanto à uniformidade da distribuição e à forma da
curva, representando a dispersão dos valores de velocidade em relação à velocidade média de
vento. Quanto maior for o valor de k maior é a dispersão. Para k= 1 a distribuição degenera numa
distribuição exponencial negativa.
A distribuição de Weibull possui algumas vantagens que a tornam tão largamente utilizada.
É uma distribuição de apenas dois parâmetros e que na grande maioria dos casos providência
uma distribuição que se adequa aos dados observados. Caso os parâmetros da distribuição de
Weibull sejam conhecidos para uma determinada altura, podem ser ajustados para qualquer altura
desejada [67]. É possível ainda determinar a velocidade média de vento.
A sua correta determinação é muito importante para uma fiel caraterização do regime de ven-
tos.
2.5.10.2 Distribuição de Rayleigh






A distribuição de Rayleigh possui algumas limitações, especialmente quando as velocidades de
vento são elevadas. Weibull ajusta-se melhor às séries de vento e é mais utilizada pela comunidade
científica do que a distribuição de Rayleigh [68–71].
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Figura 2.25: Distribuição de probabilidade de Weibull para vários fatores de forma k. Velocidade
média é de 8ms−1 [13].
2.5.10.3 Rosa de Ventos
Permite condensar a informação acerca das diferentes direções e intensidades do vento que
ocorrem por um período de tempo, num determinado local. A representação é feita através de
histogramas polares de frequência de ocorrência. Encontra-se dividida em 16 intervalos idênticos,
de 22.5º cada. Permite percecionar a direção predominante de vento ajudando na determinação da
orientação do aerogerador, concordante com a direção dos ventos predominantes.
Figura 2.26: Rosa de ventos anual por frequência de ocorrência de velocidade de vento e por
quadrante [18].
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2.5.11 Cálculo de Produção da Energia Eólica Anual
Caso se represente o regime de vento de um local através da distribuição de Weibull ou Ray-
leigh a estimativa de produção de energia calcula-se através da curva de potência de um aerogera-




g(V ).P(V )dV (2.9)
Caso não se recorra às distribuições de Weibull ou Rayleigh para representar estatisticamente
as séries de vento e se opere directamente com os valores de velocidade das séries de vento, a
fórmula utilizada para o cálculo da energia gerada sofre algumas alterações (equação 2.10). A
energia gerada anualmente é obtida através do somatório do produto entre a curva de potência do






2.5.12 Erro Associado aos Modelos de Previsão
A energia anual produzida é o fator técnico-económico mais importante na avaliação de um
projeto eólico [72], já que uma avaliação imprecisa aumenta o risco de investimento. As incertezas
na avaliação do potencial eólico podem provir fundamentalmente de quatro fontes [73]:
• Medição da velocidade do vento;
• Estimação do recurso a longo-prazo;
• Variabilidade do recurso eólico;
• Avaliação das características locais;
As séries de registos de vento obtidas através dos modelos NWP contém erros de previsão [74].
Em particular, o modelo de mesoescala WRF não tem em consideração a rugosidade do terreno,
já que encara a superfície terrestre como um campo liso, desprovido de rugosidade ou obstáculos.
No processo de adequação das séries de registo de vento às condições locais, através do processo
de extrapolação da velocidade vertical do vento, também existe uma quantidade de erro associada.
Assim sendo, a estimativa de cálculo da produção de energia anual deve ser afetado pelo erro
proveniente das fontes de informação.
A determinação do nível de erro do WRF é baseada em diversos estudos que avaliam a precisão
do modelo através da comparação das previsões em relação às observações locais. Os estudos
feitos têm em consideração o erro absoluto médio (MAE), o erro quadrático médio (RMSE), o
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BIAS e o STDE (desvio de padrão do erro). O MAE mede o erro absoluto médio, o RMSE mede o
desvio entre o vento simulado e o observado para N pares de casos, o BIAS avalia o erro sistemático
proveniente dos dados e o STDE permite concluir se o nível de erro é ou não influente na previsão.
O RMSE e o MAE medem o quão próximo a previsão se encontra dos valores observados. Quanto
mais próximos de zero estes indicadores estiverem mais precisa é a previsão. Um BIAS superior
a zero significa que a previsão sobrestima os valores da velocidade de vento. Um BIAS inferior a
zero significa que a previsão subestima os valores de velocidade de vento.
Os estudos confirmam que o erro é maior para zonas com alta complexidade de terreno.
Constata-se que o modelo WRF tende a subestimar a velocidade de vento à medida que se ve-
rifica um aumento real de velocidade de vento. Já para baixas velocidades de vento verificadas o
modelo segue uma tendência de sobrestimação [75–77]. Numa conferência em Shangai, a RISO3
defende que os modelos de mesoescala desenvolvidos pelo NCEP/NCAR, no qual se insere o WRF,
tem um erro associado à previsão da velocidade do vento entre 10% e 20% [78]. Já Weir conclui
que o modelo WRF tem um erro de 3.5% para terrenos moderadamente complexos e um erro na
ordem dos 13% para zonas de terreno complexo [79]. A partir de um outro estudo de sensibilidade
do modelo WRF para terrenos de diferente complexidade, em Portugal, conclui-se que as previ-
sões em terreno de maior complexidade estão sujeitas a maior erro. Badger e Mortensen indicam
um MAE de 7% entre as previsões e as observações, a 100 m de altitude do nível do solo [80].
2.5.13 Erro Associado à Extrapolação Vertical de Velocidade
Um estudo levado a cabo por Lackner indica que o erro quadrático médio associado à Lei da
Potência é de 7.1% e 5.7% para a Lei Logarítmica, e que o valor médio da percentagem de erros é
de 3.5% para a Lei da Potência e de 1.5% para a Lei Logarítmica [73]. Ray e McGowan indicam
um erro de 5% na utilização da Lei da Potência para locais planos [21].
2.5.14 Resumo
Existem vários fatores que influenciam o regime de ventos sendo os principais a orografia, a
rugosidade, a presença de brisa marítima e os fatores temporais. A sua consideração é de extrema
importância na viabilidade económica de um projeto eólico e no micrositing de aerogeradores, já
que podem ter uma grande influência ao nível da energia produzida anualmente.
É possível extrapolar verticalmente a velocidade de vento através da Lei da Potência ou da
Lei Logarítmica, para a altura desejada, caso as medições/previsões de vento ocorram para alturas
distintas a que serão instaladas as turbinas eólicas. Lackner e McGowan defendem que ambas as
leis, quer a da Potência quer a Logarítmica, têm performances muito similares [21, 73]. Contudo
o cálculo do expoente n associado à Lei da Potência é mais robusto do que o cálculo feito para se
calcular o coeficiente da rugosidade local, Z0, associado à Lei Logarítmica.
As informações de vento podem ser provenientes de outras fontes que não as medições locais:
modelos NWP, de microescala e método MCP.
3http://www.risoe.dk/vea/competence/description.htm
Capítulo 3
Tratamento de Dados, Casos de Estudo,
Criação de Cenários e Metodologia
Neste capítulo apresenta-se o tratamento conferido aos dados utilizados, os casos de estudo
considerados, os cenários criados e a metodologia adotada. Pretende-se explicar de forma minuci-
osa, detalhada, rigorosa e exata toda a ação desenvolvida. Ao longo deste capítulo é desenvolvida
uma análise completa à cidade de Aveiro, sendo esta análise conferida a todas as capitais de distrito
Portuguesas, encontrando-se os principais resultados na secção Anexos (secção A).
3.1 Análise e Tratamento de Dados
Para o estudo da viabilidade de um sistema de autoconsumo com recurso a tecnologia eólica
é fundamental a existência de registos de vento locais para se estimar produção anual de energia.
Os registos de vento necessários constituem séries de registos de vento, compostas normalmente
pela velocidade do vento e pela sua direção ao longo de um período de tempo.
As séries de registos de vento utilizadas neste estudo constituem um conjunto de informação
relativamente às capitais de distrito de Portugal continental e são compostas por valores previstos
de velocidade e direção de vento a cada 15 minutos, provenientes do modelo de mesoescala WRF
(seção 2.5.5).
Tabela 3.1: Trecho exemplar da informação contida nas séries de registos de vento. Caracterização
de uma hora de previsão em intervalos de 15 minutos, para Aveiro.
Data Hora Vento (m/s) Direção Vento(◦)
01-01-2014 12:00 9.6 209.0
01-01-2014 12:15 10.3 204.6
01-01-2014 12:30 11 204.2
01-01-2014 12:45 11.1 204.8
... ... ... ...
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3.1.1 Representação das Séries de Registos de Vento
As séries registos de vento constituem previsões de velocidade e direção obtidas para uma
altura de 10 metros acima do nível do solo, para uma janela temporal de um ano (2014). Não existe
a necessidade de representação da velocidade de vento através da distribuição de probabilidades
de Weibull ou Rayleigh já que a representação exata das séries de registos de vento confere uma
maior fiabilidade no cálculo da estimativa de produção da energia anual. As figuras 3.1 e 3.2
permitem obter-se um primeiro vislumbre do comportamento do vento em Aveiro.
Figura 3.1: Frequência de ocorrência de vento(%) por gama velocidade, ao longo de 2014, para a
cidade de Aveiro. Dados obtidos através do modelo de mesoescala WRF. Velocidade média de 4.9
m/s e moda de 2.9 m/s.
Os dados relativos à direção do vento são tratados e compactados em histogramas polares
de frequência (rosa de ventos), obtendo-se dois tipos de histogramas polares: um que fornece
informação acerca da predominância do vento por quadrante, em percentagem, e outro que fornece
a percentagem de vento existente por velocidade de vento e por quadrante (figura 3.2).
(a) Predominância dos ventos por quadrante, em
percentagem.
(b) Predominância dos ventos por quadrante e velo-
cidade de vento(m/s), em percentagem.
Figura 3.2: Rosas dos Ventos de Aveiro. Dados obtidos a partir do WRF para o ano de 2014.
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Em Aveiro há uma predominância de ventos oriundos de nor-noroeste (NNW), possivelmente
associados aos fenómenos de ’Nortada’ ocorrentes na costa litoral norte de Portugal.
A informação relativa à direção do vento é muito importante para o micrositing de aerogerado-
res, já que estes são orientados de acordo com a direção predominante dos ventos locais. Contudo,
e para simplificação do estudo realizado, a direção de vento não é considerada para o estudo de
viabilidade económica a que responde este trabalho.
3.1.2 Ajustes das Séries de Registos de Vento
Como indicado em 2.5.9 é necessário ajustar as séries de vento provenientes do modelo de
mesoescala WRF para que se tornem concordantes com as condições locais de vento. Os ajustes
são feitos através da Lei da Potência (equação 2.5) para as possíveis alturas a partir do nível do
solo a que se pode posicionar o cubo do rotor do nED100 e de acordo com a rugosidade típica do
local. O parâmetro n(tabela 2.5), que na Lei da Potência define o nível de rugosidade do terreno,
assume o valor constante de n= 0.1 ao longo deste estudo, já que os dados provenientes do modelo
WRF são relativos a uma superfície lisa e sem rugosidade, característica da altura a partir do solo
a que são feitas as previsões de vento (tabela 3.2).
Tabela 3.2: Possíveis alturas de posicionamento do cubo do rotor, em relação ao nível dolo, e





Parâmetro de rugosidade n
0.1
Tabela 3.3: Valores da velocidade de vento após extrapolação vertical da velocidade, ao longo
de um hora de previsões, para as várias alturas a que pode ser posicionado o cubo do rotor do
nED100.
Data Hora V(m/s)-24.5 m V(m/s)-29.5 m V(m/s)-36 m
01-01-2014 12:00 10.5 10.7 10.9
01-01-2014 12:15 11.3 11.48 11.7
01-01-2014 12:30 12 12.3 12.5
01-01-2014 12:45 12.1 12.4 12.6
... ... ... ... ...
Após a extrapolação vertical da velocidade do vento verificam-se alterações ao nível dos his-
togramas de frequência de vento das figuras 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, quando comparados com os histo-
gramas presentes nas figuras 3.1 e 3.2.
42 Tratamento de Dados, Casos de Estudo, Criação de Cenários e Metodologia
Observa-se que as distribuições de frequência da velocidade do vento sofrem alterações após
extrapolação vertical da velocidade, posicionando-se cada vez mais à direita ao longo do eixo das
abcissas. A velocidade média aumenta de acordo com o aumento da altura considerada nos ajustes
feitos através da Lei da Potência, bem como a moda. Observa-se também outra consequência dos
ajustes feitos, uma diminuição de ventos fracos face a um aumento de ventos cada vez mais fortes,
por quadrante, à medida que aumenta a altura considerada para o posicionamento do cubo do rotor
do aerogerador.
A Lei da Potência prevê que a velocidade do vento aumenta consoante aumenta a altitude
considerada.
(a) Frequência de ocorrência de vento, por veloci-
dade. Velocidade média de 5.4 m/s e moda de 3.2
m/s.
(b) Predominância dos ventos por quadrante e velo-
cidade de vento(m/s), em percentagem.
Figura 3.3: Histogramas de velocidade de vento para cubo do rotor posicionado a 24.5 m de altura.
(a) Frequência de ocorrência de vento, por veloci-
dade. Velocidade média de 5.5 m/s e moda de 3.2
m/s.
(b) Predominância dos ventos por quadrante e velo-
cidade de vento(m/s), em percentagem.
Figura 3.4: Histogramas de velocidade de vento para cubo do rotor posicionado 29 m de altura.
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(a) Frequência de ocorrência de vento, por veloci-
dade. Velocidade média de 5.6 m/s e moda de 3.3
m/s.
(b) Predominância dos ventos por quadrante e velo-
cidade de vento(m/s), em percentagem.
Figura 3.5: Histogramas de velocidade de vento, para cubo do rotor posicionado a 36 m de altura.
3.1.3 Períodos de Tempo sem Vento
Considera-se como período de tempo sem vento sempre que as velocidades de vento são in-
feriores a 3.5 m/s (próximo do vcut−in do nED100), uma vez que para esta gama de valores a
produção de energia é quase nula, e superiores a 20 m/s (vcut−out do nED100).
Figura 3.6: Percentagem do tempo total de vento por gama de velocidade, de acordo com a altura
do cubo do rotor considerada (WRF-10 m, 24.5 m, 29.5 m e 36 m).
A extrapolação vertical da velocidade de vento provoca uma diminuição dos períodos de tempo
sem vento (figura 3.6) e situa a maioria dos ventos entre 3.5 e 20 m/s. Por observação da curva
de potência do nED100, figura 2.13, conclui-se que há produção de energia para esta gama de
velocidades. Para uma altura de 36 m o nED100 não produz energia em 31% do tempo total de
um ano. Ao modelo WRF está associada a maior percentagem de tempo sem vento, logo sem
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aproveitamento eólico. Cerca de 36% do ano de 2014. Este tipo de gráfico é útil na perceção
inicial de quanto tempo o aerogerador não se encontra a produzir ao longo de um ano. Permite
também perceber quanto tempo, por faixas de velocidade de vento, o aerogerador produz energia.
3.1.4 Cálculo da Produção de Energia Anual
O cálculo da produção de energia anual é feito para as duas variantes de rotores do nED100,
considerando os valores da velocidade de vento obtidos a partir do modelo WRF e da extrapolação
vertical da velocidade.





• P(V) é a curva de potência do nED100 em função da velocidade de vento V;
• V é a velocidade de vento em m/s;
Energia gerada, de uma forma genérica, é a potência desenvolvida ao longo de um período de
tempo. Como a velocidade de vento está definida em intervalos de quinze minutos (1/4 de hora)
é necessário multiplicar P(V ) por 0.25. Assim obtém-se a energia gerada a cada quinze minutos.
Somando-se todas as contribuições das ’n’ produções de quinze minutos obtém-se a energia gerada









Para o cálculo exibido na equação 3.2 são utilizados os dados de velocidade de vento relativos
ao modelo WRF.
Figura 3.7: Energia gerada anualmente pelo nED100(22 m de diâmetro de rotor), fator de capaci-
dade e número de horas equivalente.
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Figura 3.8: Energia gerada anualmente pelo nED100(24 m de diâmetro de rotor), fator de capaci-
dade e número de horas equivalente.
Nas figuras 3.7 e 3.8 encontram-se as produções anuais de energia, para as diferentes alturas a
que se pode situar o cubo do rotor e por diâmetro de rotor.
Além do cálculo da estimativa da energia produzida anualmente calcula-se o fator de capaci-
dade e o número de horas equivalente para cada uma das situações. O fator de capacidade traduz a
proporção entre a produção de energia gerada em relação à capacidade nominal instalada, durante
um período de tempo bem definido (neste caso é de um ano:2014). De acordo com Boccard os
parques eólicos Portugueses possuem um fator de capacidade, em média, de cerca de 23% [81].
O número de horas equivalente traduz o número de horas que um aerogerador produz energia, por
ano, à potência máxima e é obtido através do produto do fator de capacidade pelas 8760 horas
anuais. Se um aerogerador possui um número de horas equivalente de 1760 significa que durante
esse período de tempo se encontra a produzir ao máximo e que nas restantes 7000 horas do ano
não se encontra em produção. Verificam-se maiores fatores de capacidade, maior produção anual
de energia, bem como maior número de horas equivalente para uma maior dimensão de rotor (24
m) e consoante aumenta a altura a que se encontra o cubo do rotor do nível do solo.
Os dados utilizados para a construção da seção 3.1 não têm em conta os erros associados ao
modelo WRF e à Lei da Potência.
3.2 Casos de Estudo
Dadas as características de potência do nED100, dimensão e preço, este aerogerador é mais
apropriado para as pequenas/médias indústrias do que para habitações residenciais singulares. Os
casos de estudo em análise são duas indústrias nacionais com uma potência contratada assinalá-
vel. Para o estudo de viabilidade económica consideram-se os dados reais de consumo de 2014,
relativos a cada uma das indústrias. Os dados de consumo encontram-se contabilizados a cada 15
minutos, ao longo de 2014.
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3.2.1 Perfil de Consumo nº 1 - PC 1
O primeiro caso de estudo diz respeito ao perfil de consumo de uma indústria Portuguesa
conectada à rede de MT, denominando-se ’Perfil de Consumo 1’ (PC 1). Em 2014 tem uma
potência contratada de 1632.15 kW.







Figura 3.9: Perfil típico de consumo mensal. Julho de 2014.
O PC 1 evidencia uma frequência semanal ao longo do mês (figura 3.9). Existem quatro picos
assinaláveis de consumo, por semana, que representam os últimos quatro dias úteis de trabalho se-
manal. As zonas de depressão correspondem aos fins-de-semana, associadas a menores consumos
energéticos. Nunca atinge valores nulos, talvez pela necessidade de se manter algumas máquinas
constantemente ligadas.
Figura 3.10: Perfil típico de consumo semanal. Domingo como o primeiro dia da semana - 1.
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Relativamente ao perfil de consumos de uma semana, aos sábados existe um consumo assi-
nalável adivinhando-se uma continuidade parcial do trabalho semanal. Às segundas-feiras existe
um pico de consumo que pode indicar o acionamento de uma grande quantidade de máquinas,
antevendo a semana de trabalhos pela frente.
Figura 3.11: Perfil típico de consumo de um dia da semana (3ª feira) por hora. Junho de 2014.
Os dois picos de maior relevância (figura 3.11) ocorrem por volta das 6:00 e das 9:00 horas
da manhã indicando o início das atividades. Por volta da hora de almoço o consumo abranda,
indicando uma possível pausa no período de trabalho. Evidenciam-se máximos relativos a cada 3
horas aproximadamente. À noite o consumo abranda mas mantém-se em valores consideráveis,
podendo indicar que a indústria mantém as suas operações continuamente, à semana.
3.2.2 Perfil de Consumo nº 2 - PC 2
O segundo perfil de consumo é também relativo a uma indústria Portuguesa conectada à rede
de MT, denominando-se ’Perfil de consumo 2’ (PC 2). Em 2014 tem uma potência contratada de
564 kW. Os dados de energia consumida encontram-se registados de forma idêntica aos do PC 1.
Figura 3.12: Perfil típico de consumo mensal. Consumo de energia no Mês de Julho de 2014.
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Figura 3.13: Perfil típico de consumo semanal, por dia da semana. De 6 a 12 de Julho.
Figura 3.14: Perfil típico de consumo de um dia da semana (3ª feira) por hora.
3.2.3 Tarifário em Vigor
Os dados referentes ao PC 1 e 2 contém informação apenas acerca dos respetivos consumos
energéticos. É necessário determinar a fatura energética de cada caso de estudo para determinar
os custos com a energia consumida.
As duas indústrias tem a sua tarifa associada ao ciclo semanal opcional para consumidores MT.
As respetivas faturas elétricas de consumo são compostas pelo somatório das seguintes parcelas:
• Tarifa de Acesso às Redes (TAR);
• Tarifa Transitória de Venda a Clientes Finais (TTVCF);
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As TAR1 são reguladas pela ERSE, de acordo com o definido no Regulamento Tarifário, pelo
período de tempo em que o contrato de energia se encontre em vigência. São o conjunto das tarifas
de uso do sistema, do uso da rede de distribuição e de transporte. A parcela energética existente
nas faturas elétricas surge da multiplicação do preço de energia pelo kWh de consumo verificado2.
A energia ativa em MT é faturada de acordo com quatro períodos horários distintos: horas de
ponta, horas de cheia, horas de vazio normal e horas de super vazio (tarifa tetra-horária). Também
é faturada de acordo com diferentes períodos trimestrais3.
Por motivos de simplificação não se contabiliza a energia reativa no cálculo de faturação.
Tabela 3.5: Fatura energética anual por perfil de consumo, sem autoconsumo. Fatura relativa às
TAR, à TTVCF e total.
TAR(C) TTVCF(C) Total(C)
PC 1 508 680 130 822 639 502
PC 2 177 760 46 436 224 191
3.2.4 Parcelas Energéticas
Com a introdução do sistema de autoprodução com autoconsumo surgem novas componentes
de energia que têm que ser consideradas na fatura energética (secção 2.3.2).
• Energia de consumo - (1);
• Energia de autoprodução - (2);
• Energia de consumo líquido - (3);
• Energia injetada líquida - (4);
• Energia de autoconsumo - (5);
• Se (1)> (2) então (3) = (1)− (2). Se não, então (3) = 0;
• Se (1)< (2) então (4) = (2)− (1). Se não, então (4) = 0;
• Se (2)> (1) então (5) = (1). Se não, então (5) = (2);
Dois exemplos de resultados obtidos através do cálculo das parcelas energéticas, para o funci-
onamento do nED100 com um rotor de 24 m de diâmetro e cubo do rotor a 36 m de altura do nível
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Tabela 3.6: Exemplo de resultados obtidos relativamente ao cálculo das parcelas energéticas do
sistema de autoprodução com autoconsumo. Dados do PC 2 no dia 3 de Janeiro de 2014. Dados
das parcelas energéticas expressos em kWh.
Hora (1) (2) (3) (4) (5)
20:00 312 83 228 0 83
21:00 318 100 218 0 100
Tabela 3.7: Exemplo de resultados obtidos relativamente ao cálculo das parcelas energéticas do
sistema de autoprodução com autoconsumo. Dados de consumo anuais relativos ao PC 1 e 2.
Dados das parcelas energéticas expressos em MWh.
(1) (2) (3) (4) (5)
PC 1 5238 248 4990 0.1 248
PC 2 1752 248 1554 50 198
3.2.5 Faturação com e sem UPAC
A fundamental diferença entre um sistema com e sem UPAC, na área da fatura energética,
recai sobre a parcela contabilizada como consumo. Numa fatura simples, em que não há uma
UPAC associada, a fatura incide sobre o consumo simples (secção 3.2.3). Quando existe UPAC o
cálculo da fatura energética muda ligeiramente. A energia consumida alvo de faturação é agora a
energia consumida líquida.
Para além de se contabilizar a energia consumida líquida é necessário contabilizar a energia
que é injetada na rede, face aos excessos de autoprodução que possam ocorrer em determinados
momentos (secção 2.3.4 - equação 2.3) e as compensações mensais previstas para recuperação de
uma parte dos CIEG (secção 2.3.5). Este valor incide sobre a potência de autoprodução contratada,
100 kW. Para simplificação de cálculos considera-se Kt = 0.5 (2.3.5), assumindo-se um cenário
penalizador para o autoprodutor. Os preços de mercado de energia podem ser consultados através
da página do Mibel - Eletricidade4.
Tabela 3.8: Fatura energética anual por perfil de consumo, com e sem UPAC. nED100 com um
rotor de 24 m de diâmetro e cubo do rotor a 36 m do nível do solo.
Fatura sem UPAC(C) Fatura com UPAC(C) Proveitos(C)
PC 1 639 502 610 156 29 346




O objetivo do presente trabalho está na determinação da viabilidade económica da instala-
ção de um sistema de autoconsumo com autoprodução renovável eólica (aerogerador nED100)
para dois casos de estudo (PC 1 e PC 2), em todas as capitais de distrito de Portugal continental.
Recorre-se à simulação de cenários para obtenção de resultados. Para complementar a simulação
de cenários faz-se uma análise de sensibilidade à simulação de cenários, através da variação de
parâmetros técnicos e económicos que causam variações ao nível das tarifas equivalentes de con-
sumo e autoconsumo e consequentemente na viabilidade do sistema. Após a simulação e análise
de sensibilidade de cada cenário obtém-se três resultados principais: o LCOE, a Tarifa Equivalente
de Consumo sem Autoprodução - (10) - e a Tarifa Equivalente de Autoconsumo com Autoprodu-
ção considerando o LCOE - (11). O cerne da metodologia consiste na comparação de resultados
obtidos. Sempre que (11) é inferior a (10) significa que o investimento na aquisição do sistema em
estudo é economicamente viável.
Na criação de cenários geram-se duas perspetivas paralelas, uma otimista e uma realista. As
duas originam resultados finais bem distintos. A perspetiva realista providencia resultados consi-
derando que a informação proveniente do modelo de previsão WRF e da extrapolação vertical da
velocidade, através da Lei da Potência, está isenta de erro. A perspetiva realista assume que as
fontes de informação não são perfeitas e obriga a que a energia produzida pela UPAC seja afetada
por um coeficiente que traduz o erro associado ao modelo WRF e à Lei da Potência. Assume-se
um erro de 20% para o modelo de previsão WRF e de 7.5% para a Lei da Potência (seção 2.5.13).
O erro total associado à conjugação do modelo WRF e à Lei da Potência é de 27.5% logo, a pro-
dução de energia resultante da simulação de cenários de perspetiva realista é reduzida em 27.5%
em cada momento de produção, face ao cenário otimista.
A metodologia é aplicada aos dois casos de estudo (PC 1 e PC 2) para todas as capitais de
distrito de Portugal continental. Ao longo do desenvolvimento deste capítulo é adotada uma ótica
otimista, a título de explicação da aplicação da metodologia, com dados relativos à cidade de
Aveiro. Os resultados provenientes das simulações de cenários são sempre comparados com os
resultados do ’Caso-base’ definido na secção 3.4, constituindo a base de todas as comparações do
estudo de viabilidade.
O comparativo entre o sistema eólico em estudo e um sistema fotovoltaico da mesma potência
é feito através da comparação das respetivas tarifas equivalentes. Caso a tarifa equivalente de
autoconsumo com autoprodução renovável fotovoltaica - (12) - seja inferior a (11), então é melhor
opção optar pelo sistema de autoconsumo fotovoltaico em vez do eólico.
3.4 Criação de Cenários
Os cenários criados constituem uma série de suposições e situações que conferem maior ver-
satilidade e riqueza a este estudo, caraterizando situações que podem ocorrer na aquisição e posi-
cionamento de um aerogerador.
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3.4.1 Boa Escolha/Caso-Base
O cenário ’Boa Escolha’ assume que se faz uma boa escolha de aerogerador por parte do
consumidor. Os critérios de decisão de uma boa escolha assentam no fator de capacidade e número
de horas equivalentes das possíveis configurações do nED100. Quanto maior o fator de capacidade
e o número de horas equivalentes mais acertada é a escolha, já que o aerogerador produz mais
energia anualmente nessas condições. Analisando as figuras 3.7 e 3.8 conclui-se que fazer uma
boa escolha significa optar pela aquisição do nED100 com um rotor de 24 m de diâmetro e com
o cubo do rotor posicionado a uma altura de 36 m acima do nível do solo. Este cenário é também
definido como ’Caso-Base’ para comparações entre cenários.
A empresa Norvento fornece os dados especificados na tabela 3.9 referentes a um aerogerador
com as características associados ao cenário ’Boa Escolha’.
Tabela 3.9: Dados fornecidos pela Norvento em relação ao nED100 com 24 m de diâmetro de
rotor e cubo do rotor posicionado a 36 m de altura em relação ao nível do solo.
InED(C) CT(C)+CI(C) V(anos) COM(C/ano) VAFV(C)
nED100 275 000 3000+100 000 20 2500 68 750
• InED-Investimento inicial na aquisição do nED100, sem IVA;
• CT-Custos de transporte;
• CI-Custos de instalação;
• V-Tempo de vida útil do aerogerador;
• COM-Custos de Operação e Manutenção;
• VAFV-Valor do Ativo no Final do tempo de Vida útil;
Os custos de operação e manutenção anuais sofrem uma ligeira alteração em relação aos dados
fornecidos pela Norvento, adotando-se uma posição ligeiramente mais pessimista. Considera-se
2750 C/ano de custos com operação e manutenção o que representa 1% do investimento inicial
por ano. Considera-se ainda que de cinco em cinco anos o aerogerador necessita de uma manu-
tenção maior e mais rigorosa do que as usuais vistorias e que, portanto, custos com operação e
manutenção de 5 em 5 anos assumem o valor de 5% do investimento inicial.
Os custos de transporte do aerogerador desde a fábrica-origem, em Espanha, até Portugal são
fixados em C3000. Os custos de instalação são de C100 000 e incluem as obras necessárias, insta-
lação elétrica, gruas e operários. O valor do ativo em período de fim de vida (VAFV) corresponde
a 25% do investimento inicial.
Os dados utilizados para a simulação do cenário ’Boa Escolha’ encontram-se resumidos na
tabela 3.10.
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Tabela 3.10: Dados relativos à opção de aerogerador caraterístico do cenário ’Boa Escolha/Caso-
base’.
InED(C) CT(C)+CI(C) V(anos) COM(C/ano) VAFV(C)
nED100 275 000 3000+100 000 20 2750a 68 750
a5% do Investimento Inicial de 5 em 5 anos.
3.4.2 Má Escolha
Em linha de concordância com o definido no cenário anterior uma ’Má Escolha’ é determinada
por se escolher uma modalidade de nED100 com menor fator de capacidade e menor número de
horas equivalentes, de entre as soluções de investimento existentes (secção 3.7 e 3.8). A opção
pelo nED100 com uma variante de rotor de 22 m de diâmetro e cubo do rotor posicionado a 24.5
m de altura do nível do solo constitui o cenário ’Má Escolha’. Ao nível de custos de instalação
surgem algumas diferenças face ao aerogerador caraterístico do cenário ’Boa Escolha’ já que a
opção por esta solução implica menores custos. Considera-se uma redução de custos de transporte
e de instalação na ordem dos 17%, e cerca de 11% em relação ao investimento inicial na aquisição
do aerogerador, já que se trata de uma unidade de menor dimensão.
Tabela 3.11: Dados relativos à opção de aerogerador caraterístico do cenário ’Má Escolha’.
InED(C) CT(C)+CI(C) V(anos) COM(C/ano) VAFV(C)
Má Escolha 245 000 2500+85 050 20 2500 68750
3.4.3 2×nED100
Através da simulação deste cenário pretende-se determinar o efeito na viabilidade do projeto
caso se dobre a potência instalada em autoprodução, através da aquisição de múltiplos aerogerado-
res. Os dois aerogeradores selecionados são idênticos ao selecionado no ’Caso-base’. Considera-
se uma taxa de desconto beneficiando a aquisição de aerogeradores em quantidade. Como não
existem dados que definam uma taxa de desconto apropriada pela aquisição de dois equipamentos
define-se uma função de custo em função do número de aerogeradores adquiridos (equação 3.3).
Custoaerogeradores(n) = 236410×n+38590 (3.3)
Também o custo de transporte e instalação de um aerogerador é diferente do de múltiplos
aerogeradores. Seguindo a filosofia de benefício da compra em quantidade, também os custos de
transporte e instalação sofrem um desconto consoante o número de aerogeradores adquiridos. O
desconto máximo aplicado verifica-se para a aquisição de 5 aerogeradores. Após as 5 unidades
adquiridas não se considera nenhum desconto pela unidade extra (tabela 3.13).
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Tabela 3.12: Custo da compra de n aerogeradores e respetivo desconto aplicado.
n Custo(n)C Desconto(%)
1 275 000 0
2 511 410 7
3 747 820 9
4 984 230 11
... ... ...
Tabela 3.13: Custos de transporte e instalação de acordo com o número n de aerogeradores adqui-
ridos.
n CT+CI(C) Desconto(%)
1 103 000 0
2 185 400 10
3 271 920 12
4 354 320 14
5 432 600 16
Tabela 3.14: Dados relativos à opção de aerogeradores caraterísticos do cenário ’2×nED100’.
InED(C) CT(C)+CI(C) V(anos) COM(C/ano) VAFV(C)
nED100 511 410 5400+180 000 20 5500a 68 750
a5% do Investimento Inicial de 5 em 5 anos.
3.4.4 Mais 1 m/s
Este cenário corresponde à simulação de instalação de um aerogerador num local ligeiramente
próximo do local para o qual se obtém os dados das previsões do WRF. Contudo este novo local
possui mais 1 m/s de vento em todos os momentos do ano, originando maior produção de energia
anual. Corresponde a um cenário otimista em relação à zona de instalação do aerogerador. O
aerogerador característico deste cenário é o mesmo que o do ’Caso-base’ (tabela 3.10).
3.4.5 Menos 1 m/s
Este cenário corresponde à simulação de instalação de um aerogerador num local ligeiramente
próximo do local para o qual se obtém os dados das previsões do WRF. Contudo este novo local
possui menos 1 m/s de vento em todos os momentos do ano, originando menor produção de energia
anual. Corresponde a um cenário pessimista em relação à zona de instalação do aerogerador. O
aerogerador característico deste cenário é o mesmo que o do ’Caso-base’ (tabela 3.10).
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3.4.6 Consumo Suave
Através da simulação deste cenário pretende-se determinar a viabilidade económica do projeto
caso haja uma suavização do consumo energético dos casos de estudo. A energia total anualmente
consumida mantém-se inalterada.
Figura 3.15: Exemplo de suavização do consumo consumo energético. PC 1, 6 de Junho de 2014.
O aerogerador característico deste cenário é o mesmo que o do ’Caso-base’ (tabela 3.10). A
única grande mudança consiste na suavização dos consumos que originam uma fatura energética
inferior, já que há uma menor utilização da potência de ponta.
3.4.7 Tarifa Dinâmica
Em Portugal existem já tarifas de eletricidade a preços indexados oferecidas pelos comerciali-
zadores, apenas para grandes consumidores de energia. As tarifas indexadas variam de comerciali-
zador para comercializador mas a sua formulação genérica é a mesma (equação 3.4) [82]. Através
deste cenário é possível simular a opção pela utilização de uma tarifa dinâmica, em termos de
faturação da energia consumida, em vez da utilização das tarifas fixas.
f aturaconsumo(e) = (Penergia+Pk)+PTAR (3.4)
• Penergia é o valor em euros da energia indexada ao mercado OMIE-Portugal;
• Pk é o valor em euros do coeficiente aditivo que traduz os sobrecustos do sistema;
• PTAR é o valor em euros da Tarifa de Acesso às Redes;
A principal diferença face às tarifas fixas reside no termo de energia, em que o preço da energia
varia e depende do preço de energia em ambiente de mercado. Os valores do preço da energia
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em ambiente de mercado podem ser consultados através do site do MIBEL5. A tarifa dinâmica
utilizada pertence à GALP Energia e segue a equação 3.5.
f aturaconsumo(e) = PMOMIE(h)× [1+Perdas(h)]+ ki+PTAR (3.5)
• MWh(h) é a energia consumida na hora h do período de faturação;
• PMOMIE(h) são os preços horários no Mercado Diário para Portugal no respetivo período de
faturação (C/MWh);
• Perdas(h) correspondem aos fatores de ajuste para perdas nas redes de Portugal, publicadas
pela ERSE6, para cada ano, por tipo de tensão de cliente e por período horário de faturação;
• ki corresponde ao coeficiente aditivo que inclui os custos de fornecimento assumidos pelo
comercializador referentes ao período de faturação (OMIE - Portugal) (C/MWh);
• PTAR é o valor da Tarifa de Acesso às Redes referente ao respetivo período de faturação
(OMIE-Portugal) (C/MWh);
Os valores de ki dependem da proposta de oferta do comercializador em relação ao perfil de
consumo em específico. Dependem, nomeadamente, da potência contratada e da energia consu-
mida ao longo do ano, entre outros. Como não foi possível obter valores reais para este coeficiente
adotam-se os valores presentes na tabela 3.15, com base em informações fornecidas por um pro-
fissional com conhecimento na área. Os valores são definidos de acordo com os períodos horários






Tabela 3.15: Valores de ki de acordo com o período horário, em C/MWh de consumo.
O aerogerador característico deste cenário é o mesmo que o do ’Caso-base’ (tabela 3.10).
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Recordando a fórmula de LCOE expressa na equação 2.2 há a necessidade de definir alguns
dos seguintes parâmetros:
• dt - depreciação no ano t;
• ct - custo operacional no ano t;
• xt - degradação do ativo no ano t;
• α - taxa de imposto sobre as empresas;
• γ t - coeficiente de desvalorização da moeda no ano t. γ t = 11+r
t ;
• r - taxa de atualização de investimento;
• η - energia produzida;
• S - Valor residual do ativo no final do seu ciclo de vida(VAFV);
• T - tempo de vida útil do aerogerador;
A depreciação dt é a despesa decorrente do desgaste do ativo adquirido no ano t. O nED100
sofre uma diminuição de valor ao passo anual de Investimentoinicial20 . Os custos ct englobam custos de
operação e manutenção definidos para cada cenário. A degradação xt traduz a perda de capacidade
de produção de energia à eficiência máxima para o ano t, ao longo do tempo de vida útil. Assume
a forma de um fator que afeta a produção total anual de energia do nED100. Considera-se que nos
primeiros 5 anos de vida útil não existe degradação. Após o 5º ano, e até ao final do tempo de vida
útil do nED100, a degradação aumenta 110 por ano (tabela 3.16.)
Tabela 3.16: Fator de degradação a aplicar à produção de energia para o tempo de vida útil do
nED100.










A taxa de imposto sobre as empresas (α) é de 21%. De acordo com a literatura a taxa de atuali-
zação de investimento varia consoante o país e a tecnologia considerada. Neste estudo considera-se
uma taxa de atualização de investimento de 8%, quer se trate de tecnologia fotovoltaica ou eólica.
O coeficiente de desvalorização da moeda γ traduz a desvalorização da moeda no ano t. A energia
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η é a energia total anual produzida pelo aerogerador de acordo com cada cenário em MWh. O Va-
lor do Ativo no Final do seu ciclo de Vida(VAFV) é definido pela empresa Norvento e encontra-se
presente na tabela 3.9.
Como o sistema tem um tempo de vida útil de 20 anos considera-se uma Taxa de Inflação de
Eletricidade (TIE) de 3.5%, antevendo a o aumento futuro dos preços de eletricidade. Considera-
se ainda uma inflação de 1.5% do índice de preços no consumidor (IPC). Considera-se ainda a
Taxa de Inflação Geral (TIG), a Taxa de Inflação da Energia (TIEn) e um fator de inflação de
preço de eletricidade (FPE) que envolve a TIEn e a TIE e traduz o valor médio atualizado do fator
de inflação de preço de eletricidade para os próximos 20 anos. Considera-se o IVA a 0%.
• TIE - 3.5%/ano;
• Inflação do IPC - 1.5%/ano;
• TIG no ano t - 11+IPC
t ;
• TIEn no ano t - 11+T IE
t ;
• FPE - Média de TIG×TIEn ao longo do tempo de vida útil do sistema (20 anos) - 1.24%;
3.6 Aplicação da Metodologia
A metodologia aplicada para o apuramento da viabilidade dos cenários criados recai sobre a
comparação entre a Tarifa Equivalente de Consumo sem Autoprodução e a Tarifa Equivalente de
Autoconsumo com Autoprodução considerando o LCOE.
• Energia de consumo (MWh) - (1);
• Energia de autoprodução (MWh) - (2);
• Energia de consumo líquido (MWh) - (3);
• Energia injetada líquida (MWh) - (4);
• Energia de autoconsumo (MWh) - (5);
• Fatura de consumo total sem autoprodução (C) - (6);
• Fatura de consumo líquido com autoprodução (C) - (7);
• Remuneração da energia injetada líquida (C) - (8);
• Custo de produção de eletricidade baseado no LCOE (C) - (9);
• Tarifa Equivalente de Consumo sem Autoprodução (C/MWh) - (10);
• Tarifa Equivalente de Autoconsumo com Autoprodução considerando o LCOE (C/MWh) -
(11);
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3.6.1 Tarifa Equivalente de Consumo sem Autoprodução - (10)
Corresponde à tarifa equivalente da instalação de consumo antes da integração do sistema de





3.6.2 Tarifa Equivalente de Autoconsumo com Autoprodução Considerando o Va-
lor de LCOE - (11)
Corresponde à tarifa equivalente do consumo da instalação após a integração do sistema de
autoprodução com autoconsumo, considerando os custos de investimento LCOE. A sua fórmula





Os valores de (6), (7) e (8) estão afetados pela constante de FPE (secção 3.5) . Considera-se
para efeitos de cálculo o IVA a 0%. O limite superior N presente nos somatórios das equações 3.8,




















LCOE× (2)× (1+FPE)e; (3.11)
A fatura presente na equação 3.8 é relativa à energia de consumo (1) e a fatura presente na
equação 3.9 é relativa à energia de consumo (3). Este conjunto de equações é aplicado na simula-
ção de todos os cenários, exceto no cenário ’Tarifa Dinâmica’. Para a simulação deste cenário as
equações 3.8 e 3.9 sofrem uma ligeira alteração, já que o termo referente à Tarifa Transitória de
Venda a Clientes Finais é substituído pela expressão presente na equação 3.5.
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3.6.3 LCOE
O cálculo de LCOE é feito de acordo com as expressões 2.1 e 2.2. O parâmetro I - Investi-
mento Inicial - considera os custos com a aquisição do(s) aerogedor(es) e os custos associados ao
transporte e instalação (CI+CT).
3.6.4 Análise de Sensibilidade
A simulação dos cenários criados é acompanhada pela variação de alguns parâmetros que têm
influência no valor do LCOE e em (11), com o objetivo de se determinar a viabilidade do sistema
em estudo caso as condições de aquisição previstas se alterem ligeiramente. Os parâmetros sujeitos
a análise de sensibilidade e a respetiva sensibilidade aplicada encontram-se nas tabelas 3.17 e 3.18.
Tabela 3.17: Parâmetros sujeitos a analise de sensibilidades e respetiva gama de sensibilidade
aplicada.
Parâmetro Ajustes de Sensibilidade(%)
Investimento Inicial 20 15 10 5 0 -5 -10 -15
Custos de Transporte+Instalação 20 15 10 5 0 -5 -10 -15
Custos de Operação e Manutenção 20 15 10 5 0 -5 -10 -15
Tabela 3.18: Parâmetros sujeitos a analise de sensibilidades e respetiva gama de sensibilidade
aplicada.
Parâmetro Ajustes de Sensibilidade(%)
r(%) 3 2 1 0 -1 -2 -3
α 24 19 14 0 -9 -15 -19
η 30 20 10 0 -10 -20 -30
Os resultados obtidos através da análise de sensibilidade são comparados com os obtidos atra-
vés da simulação do cenário ’Caso-base’, nomeadamente em relação às tarifas equivalentes (10)
e (11) e ao valor de LCOE. Os resultados da simulação dos cenários através de uma perspetiva
otimista são comparados com os resultados obtidos para o ’Caso-base’ otimista. Os resultados
da simulação dos cenários através de uma perspetiva realista são comparados com os resultados
obtidos para o ’Caso-base’ realista.
3.6.5 Comparativo com o Fotovoltaico
Os dados utilizados em relação à tecnologia fotovoltaica provém de um estudo realizado e
publicado numa revista de energia renováveis [3]. Este estudo faz uma análise de viabilidade a um
sistema de autoconsumo com recurso a energia fotovoltaica para a cidade do Viseu. Assume-se,
para efeitos de comparação com (11), que a tarifa equivalente de autoconsumo com autoprodução
fotovoltaica considerando o LCOE - (12) -, associado à instalação do sistema na cidade de Viseu
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é igual em todas as capitais de distrito do país. Através da comparação de valor entre (12) e (11),
caso (12) seja inferior a (11) então é preferível optar pelo sistema fotovoltaico em detrimento do
eólico.
A potência da UPAC com tecnologia fotovoltaica é igual à potência nominal do nED100:
100 kWp. Os pressupostos económicos utilizados para o cálculo das tarifas equivalentes (10)
e (11), relativamente à tecnologia fotovoltaica, são os mesmos que os utilizados anteriormente
para a tecnologia eólica, residindo a grande diferença nos custos com investimento, manutenção,







Tabela 3.19: Custo de investimento inicial em tecnologia de autoconsumo fotovoltaica, por kWp
adquirido [3].
Para o sistema de autoconsumo com autoprodução renovável fotovoltaica não existem duas
óticas distintas, realista e otimista, como para o caso eólico. Existe apenas uma tarifa equivalente
de autoconsumo com autoprodução, considerando o LCOE, que apenas varia de acordo com os
dois perfis de consumo existentes.
Tabela 3.20: Dados relativos à UPAC fotovoltaica.
Inv.Inicial(C) CT(C)+CI(C) V(anos) COM(C/ano) VAFV(C)
145 297 1453 20 1453 36 324
O comparativo entre a opção fotovoltaica e a eólica só se concretiza para as cidades e perfis de
consumo em análise que possuem viabilidade económica na instalação do nED100, para o cenário
simulado ’Caso-base’. Para se saber quais as cidades e perfis que possuem viabilidade económica
basta consultar as figuras 4.9, 4.10, 4.11 e 4.12.
Tabela 3.21: Tarifa equivalente de autoconsumo com autoprodução fotovoltaica, considerando o
LCOE, de acordo com cada perfil de consumo (C/MWh).
LCOE (12)
PC 1 54 121.9
PC 2 54 125.5
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Tabela 3.22: Exemplo da simulação económica de viabilidade considerando o cenário ’Boa-
escolha’, de acordo com a ótica otimista e realista.
Capítulo 4
Resultados
É feita uma análise completa para uma localização do autoconsumo na cidade de Aveiro e
para a simulação do cenário ’Boa Escolha’, já que é o cenário mais provável de ocorrer. Esta
secção está divida em resultados gerais, sem análise de sensibilidade, e em resultados decorrentes
da análise de sensibilidade. Os demais resultados, associados às outras cidades, encontram-se na
secção Anexos (secção A.2).
4.1 Resultados Gerais
4.1.1 Gama de Valores LCOE
Figura 4.1: Variação do LCOE por tipo de cenário simulado.
O LCOE associado ao perfil de consumo 1 é igual ao do perfil de consumo 2. Recordando a
fórmula de LCOE presente na equação 2.1 o LCOE em nada depende da quantidade de energia
consumida. Só depende das características próprias de cada cenário, idênticos para os dois perfis
de consumo em análise.
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Na figura 4.1 encontram-se as gamas de valor de LCOE de acordo com o cenário simulado. O
limite inferior de cada intervalo é constituído pelo valor de LCOE na perspetiva otimista. O limite
superior corresponde ao valor de LCOE para a perspetiva realista. O menor custo de produção
de energia ocorre para a simulação do cenário ’Mais 1m/s’. Por oposição, à simulação do cená-
rio ’Menos 1m/s’, está associado o maior custo de produção de energia. As variações de LCOE
observadas entre cenários são justificadas pelas diferentes quantidades de energia produzida, com
exceção dos cenários ’2xnED100’ e ’Má escolha’. Para além de lhe estarem associados quantida-
des de energia diferentes tem custos distintos dos restantes cenários (nomeadamente investimento
inicial, transporte e manutenção).
4.1.2 Viabilidade Económica - Perfil de consumo 1 e 2
Figura 4.2: Tarifa Equivalente de Autoconsumo com Autoprodução considerando o LCOE Vs.
Tarifa Equivalente de Consumo sem Autoprodução, por cenário simulado. Perfil de consumo 1.
Como definido na seção 3.3 a viabilidade económica do projeto é determinada através da
comparação entre (10) e (11). Se (10) é superior a (11) significa que a opção caraterizada na
simulação do respetivo cenário é economicamente viável. O intervalo a azul, que representa a
gama de variação de (11), é definido através de um limite superior e um limite inferior. O limite
inferior corresponde ao valor de (11) através da perspetiva otimista e o limite superior ao valor
de (11) através da perspetiva realista, por cenário simulado. Para ambos os perfis de consumo
existem vários cenários simulados para os quais as opções tomadas são viáveis do ponto de vista
económico (figuras 4.2 e 4.3). As simulações relativas ao cenário ’Tarifa Dinâmica’ demonstram
que a adoção da tarifa dinâmica torna o projeto inviável, assim como as condições de vento menos
favoráveis, associadas à simulação do cenário ’Menos 1m/s’.
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Figura 4.3: Tarifa Equivalente de Autoconsumo com Autoprodução, considerando o LCOE Vs.
Tarifa Equivalente de Consumo sem Autoprodução, por cenário simulado. Perfil de consumo 2.
4.2 Resultados da Análise de Sensibilidade
4.2.1 Impacto de Variação de Parâmetros no LCOE
Figura 4.4: Sensibilidade do LCOE em relação à variação de parâmetros individuais. Perspetiva
realista.
Os parâmetros mais influentes são os que introduzem uma maior variação no valor de LCOE.
A quantidade de energia produzida é claramente o parâmetro com maior influência no valor do
LCOE.
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4.2.2 Viabilidade Económica - Perfil de Consumo 1
Figura 4.5: Sensibilidade de (11) face a parâmetros individuais. Perspetiva otimista.
Figura 4.6: Sensibilidade de (11) face a parâmetros individuais. Perspetiva realista.
De acordo com perspetiva otimista, a simulação do cenário ’Boa-escolha’ para a cidade de
Aveiro gera resultados sempre viáveis independentemente da variação de parâmetros da análise
de sensibilidade. Já de acordo com a perspetiva realista, caso haja uma diminuição da produção
anual de energia superior a 10% o projeto torna-se não viável. O mesmo acontece se o investimento
inicial na aquisição do aerogerador for ligeiramente superior ao estipulado.
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4.2.3 Viabilidade Económica - Perfil de Consumo 2
Figura 4.7: Sensibilidade de (11) face a parâmetros individuais. Perspetiva otimista
Figura 4.8: Sensibilidade de (11) face a parâmetros individuais. Perspetiva realista.
4.3 Mapas de Viabilidade Económica
O ranking atribuído às cidades tem por base o valor da tarifa (11). Quanto mais baixo, melhor é
o ranking da cidade. A cor verde indica viabilidade económica. A cor vermelha indica o contrário.
Os mapas abrangem apenas as simulações feitas para o cenário ’Boa-escolha’.
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4.3.1 Mapa para o Perfil de Consumo 1 - Perspetiva Otimista
Figura 4.9: Mapa de viabilidade económica para o PC 1. Perspetiva otimista.
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4.3.2 Mapa para o Perfil de Consumo 1 - Perspetiva Realista
Figura 4.10: Mapa de viabilidade económica para o PC 1. Perspetiva realista.
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4.3.3 Mapa para o Perfil de Consumo 2 - Perspetiva Otimista
Figura 4.11: Mapa de viabilidade económica para o PC 2. Perspetiva otimista.
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4.3.4 Mapa para o Perfil de Consumo 2 - Perspetiva Realista
Figura 4.12: Mapa de viabilidade económica para o PC 2. Perspetiva realista.
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4.4 Comparativo com o Fotovoltaico
4.4.1 LCOE
Figura 4.13: LCOE nED100 Vs. LCOE UPAC fotovoltaica.
4.4.2 Viabilidade Económica - Perfil de Consumo 1 e 2.
Figura 4.14: Tarifa Equivalente de Autoconsumo com Autoprodução Fotovoltaica, considerando
o LCOE - (12) Vs. Tarifa Equivalente de Autoconsumo com Autoprodução Eólica, considerando
o LCOE - (11).
Através dos dados presentes na tabela 4.1 é possível comparar (12) com (11), por perfil de
consumo e por cidade. Se (12) é inferior a (11) então é mais vantajoso o sistema fotovoltaico.
Se (11) é inferior a (12) é mais vantajoso o sistema eólico. Este comparativo abrange apenas as
cidades a verde nos mapas de viabilidade da seção 4.3.
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Tabela 4.1: Comparativo entre (11) e (12) para os dois perfis de consumo, por capital de distrito.
Dados provenientes da simulação do cenário ’Boa-escolha’.
Através de perspetiva realista a opção fotovoltaica é sempre melhor para ambos os perfis de
consumo. Numa perspetiva otimista a opção eólica tem alguma vantagem caso o projeto de insta-
lação do nED100 seja na Guarda, Faro ou Setúbal.
4.5 Limite Máximo de Instalação de Potência de Autoprodução
Pretende-se determinar o número máximo de aerogeradores a instalar de forma a que a ta-
rifa equivalente com autoprodução considerando o LCOE - (11) - seja a menor possível, tendo
em conta que a potência instalada para autoprodução não pode ser superior 50% da potência de
consumo contratada da instalação de consumo (secção 2.3.6).
Figura 4.15: Limite máximo de potência de autoconsumo a instalar. PC 1 - Otimista.
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O gráfico da figura 4.15 evidencia a evolução de (11) à medida que se instala mais capacidade
eólica. Isto é, à medida que se adquirem mais aerogeradores nED100. A relação ’Pa/Pc’ traduz a
fração de potência de autoprodução (Pa) contratada em relação à potência de consumo contratada
(Pc). À medida que se aumenta a capacidade eólica instalada diminui (11). O número ótimo de
aerogeradores é de 7, para o qual (11) é mínima.
Figura 4.16: Limite máximo de potência de autoconsumo a instalar. PC 1 - Realista.
Figura 4.17: Limite máximo de potência de autoconsumo a instalar. PC 2 - Otimista.
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Figura 4.18: Limite máximo de potência a instalar de acordo com o PC 2 - Realista.
Os resultados da simulação do cenário ’Boa Escolha’ para a cidade de Aveiro, numa perspetiva
realista, determinam que não existe vantagem em instalar o aerogerador característico do cenário
simulado. A tarifa equivalente de autoconsumo com autoprodução considerando o LCOE - (11)
- é sempre superior à tarifa equivalente de consumo - (10) - (142.2 C/MWh) e tende a aumentar
com a aquisição de novas unidades de produção.
Tabela 4.2: Limite máximo de potência a instalar por cidade, perfil de consumo e perspetiva
(realista ou otimista).
Os dados presentes na tabela 4.2 abrangem apenas as cidades a verde nos mapas de viabili-
dade da seção 4.3. O asterisco indica que se o número máximo de aerogeradores for incrementado
é possível obter-se melhores resultados para (11). Contudo, incrementar o número de aerogera-
dores nestas situações faz com que se ultrapasse o limite de 50% de instalação de potência de
autoprodução face à potência de consumo contratada.
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4.6 Índices de Viabilidade
Os índices de viabilidade criados tem por objetivo fornecer uma avaliação, medida em percen-
tagem, relativa à viabilidade de instalação de um aerogerador nED100, com características con-
cordantes com as simuladas em cada cenário, por cidade e por perspetiva otimista (O) ou realista
(R). Da análise de sensibilidade geram-se 45 resultados por cenário simulado, tipo de perspetiva e
cidade.
4.6.1 Perfil de consumo 1
Tabela 4.3: Índice de viabilidade por cenário simulado, perspetiva e cidade. Dados relativos ao
perfil de consumo 1. Parte 1.
Tabela 4.4: Índice de viabilidade por cenário simulado, perspetiva e cidade. Dados relativos ao
perfil de consumo 1. Parte 2.
Tabela 4.5: Índices de viabilidade totais para os cenários simulados. Dados relativos ao perfil de
consumo 1.
4.6 Índices de Viabilidade 77
Pela tabela 4.3, Aveiro, de acordo com a perspetiva otimista, tem um índice de viabilidade
de 84% ( 264315 ) para a instalação de um aerogerador nED100 com as características inerentes do
cenário simulado, o que significa que através da análise de sensibilidade da respetiva simulação
do cenário ’Boa Escolha’ Aveiro apresenta viabilidade económica para o perfil de consumo 1 em
84% dos resultados obtidos. Os resultados da simulação de cenários e da análise de sensibilidade
permitem estabelecer índices de viabilidade para todos os cenários simulados, de acordo com o
perfil de consumo, de acordo com o tipo de perspetiva adotada e para cada cidade.
4.6.2 Perfil de consumo 2
Tabela 4.6: Índice de viabilidade por cenário simulado, perspetiva e cidade. Dados relativos ao
perfil de consumo 2. Parte 1.
Tabela 4.7: Índice de viabilidade por cenário simulado, perspetiva e cidade. Dados relativos ao
perfil de consumo 2. Parte 2.





As considerações finais são tecidas maioritariamente em relação à perspetiva realista dina-
mizada ao longo deste estudo, uma vez que é a que mais se aproxima da realidade. Quando
mencionada, são tecidos comentários face à perspetiva otimista.
5.1 Conclusões
O objetivo principal desta dissertação consistia na determinação de viabilidade económica
da implementação de um sistema de autoconsumo, com autoprodução renovável eólica em meio
urbano, para as várias capitais de distrito Portuguesas e para dois perfis de consumo energético,
tendo esse objetivo sido satisfeito.
A viabilidade económica do projeto é afetada, em larga escala, pelo tipo de perspetiva ado-
tada. A uma perspetiva otimista estão associados alguns resultados francamente positivos, em
termos de viabilidade económica do projeto verificada em algumas capitais de distrito do país, o
que pode não corresponder à realidade. Já segundo o desenvolvimento da perspetiva realista os
resultados são mais contidos, revelando que em termos gerais a viabilidade económica do projeto
nem sempre se concretiza. Uma tomada de decisão acerca da instalação, ou não, de um sistema
de autoconsumo como este deve ser fortemente influenciada pela perspetiva realista. Assim sendo
o aerogerador nED100 é viável em zonas muito pontuais do país. Tratam-se de zonas ventosas,
próximas da costa (Setúbal, Faro e Aveiro), ou zonas de grande altitude (Guarda - cidade mais
alta de Portugal, situada a mais de 1000 m de altitude). Para as restantes cidades não compensa
a instalação do aerogerador. Braga, Viseu e Coimbra destacam-se por serem os piores locais para
implementação de um sistema nED100, já que os regimes de vento dessas cidades não são favorá-
veis para aproveitamento eólico.
Relativamente aos cenários simulados conclui-se que caso o aerogerador seja instalado numa
zona com mais 1m/s de vento, em todos os momentos do ano, torna o projeto, na maioria das situ-
ações, viável tanto para o perfil de consumo 1 como para o 2. Em sentido oposto, se o aerogerador
for instalado numa zona em que o vento sopra constantemente com menos 1m/s do que o previsto,
a viabilidade económica da maioria dos projetos é afetada, tornando-se inviáveis.
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A aquisição de duas unidades nED100 faz surtir o seu efeito quanto à viabilidade do projeto.
De fato, através da análise feita conclui-se que para as cidades cujos perfis de consumo têm via-
bilidade económica na instalação de um único nED100, com 24 m de diâmetro de rotor e com o
cubo do rotor posicionado a 36 m de altura do nível do solo, obtém-se melhores tarifas equiva-
lentes de autoconsumo através da aquisição de dois aerogeradores do que adquirindo apenas um.
A aquisição de duas unidades de produção dobra a energia produzida anualmente. Ao mesmo
tempo os custos de produção de energia baixam, já que se beneficia a compra de aerogeradores
em quantidade através da atribuição de descontos para a aquisição de unidades extra. Este facto
ganha relevo com o estudo de número máximo de aerogeradores a instalar para as cidades cujos
perfis de consumo são viáveis na simulação do cenário ’Boa Escolha/Caso-base’. O aumento da
potência de autoprodução beneficia a diminuição da tarifa equivalente de autoconsumo com auto-
produção renovável eólica, considerando o LCOE, de tal forma que em algumas situações poderia
até ser benéfico instalar mais do que o limite de potência de autoprodução permitida. Contudo esta
conclusão é extremamente dependente do perfil de consumo típico de cada consumidor. Para um
outro qualquer perfil de consumo, com consumos energéticos muito inferiores aos consumos ener-
géticos dos dois perfis de consumo em análise, a aquisição de múltiplos aerogeradores poderá não
ser viável. Como referido inicialmente, a viabilidade económica de instalação de uma UPAC está
fortemente ligada ao tipo e ao grau de consumos energéticos existentes, procurando-se sempre o
melhor dimensionamento da UPAC em relação às características de consumo da instalação de con-
sumo. Caso a instalação de consumo não possua capacidade para absorver grande parte da energia
produzida pela UPAC então a viabilidade do sistema torna-se perigosamente comprometida.
A simulação do cenário ’Consumo Suave’ permite concluir que embora nem sempre a opção
de adquirir um aerogerador e suavizar os consumos energéticos seja economicamente viável, a
opção de suavizar os consumos por si só garante uma diminuição na tarifa equivalente de consumo
sem autoprodução. A suavização dos consumos obriga a uma menor utilização da potência de
ponta o que origina menores custos com a fatura energética.
A aquisição de um aerogerador conjuntamente com a opção de uso de uma tarifa dinâmica
para faturação energética é economicamente inviável. Quando existe bastante vento passível de
ser aproveitado pelos grandes aerogeradores há uma maior penetração de energia de fonte eólica
no abastecimento dos consumos nacionais. A injeção de energia renovável eólica na rede pública
provoca uma diminuição do preço de energia, uma vez que a tecnologia eólica se encontra num
estado de maturação avançado, permitindo que os custos de produção de energia associados às
grandes centrais sejam mais baixos do que a grande maioria dos custos de produção de energia
das restantes fontes de produção de energia. Nos momentos em que as grande centrais eólicas estão
com grandes níveis de produção o sistema em estudo estará também, à partida, a produzir a uma
potência bastante considerável. Assim o consumidor não beneficia da energia momentaneamente
mais barata da rede, uma vez que o seu sistema autoprodutor lhe estará a garantir parte, ou na
totalidade, do seu próprio consumo energético.
A opção por um nED100 com rotor de 22 m de diâmetro e altura de torre de 24.5 m (simulado
através do cenário ’Má Escolha’) revela-se pior do que optar pelo nED100 com rotor de 24 m e
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altura de torre de 36 m (simulado através do cenário ’Boa Escolha’). Apesar dos menores custos
associados ao nED100 de rotor com menores dimensões parece haver uma compensação na de
produção de energia por parte do aerogerador com rotor maior, repondo um maior esforço inicial
de investimento.
Através da análise de sensibilidade feita é possível concluir que o parâmetro ’Produção de
Energia’ é o que mais afeta a viabilidade económica do projeto, satisfazendo-se mais um objetivo
proposto no início deste estudo. Uma pequena redução na produção de energia anualmente es-
perada põe em risco a maior parte dos projetos que são viáveis. Muitas razões podem justificar
uma ligeira redução na produção anual de energia, desde pequenas avarias a ventos pouco favorá-
veis. Os parâmetros ’Investimento Inicial’ e ’Custos com Operação e Manutenção’ têm também
influência na viabilidade do sistema já que entram diretamente na fórmula de cálculo do LCOE.
Quanto maior é o custo de produção de energia do sistema maior é a tarifa equivalente de auto-
consumo com autoprodução renovável e menor será a hipótese de viabilidade de um projeto. As
variáveis técnicas parecem ter uma maior influência ao nível da viabilidade do projeto do que as
variáveis financeiras.
A aquisição de um sistema fotovoltaico de potência nominal igual à do nED100 é uma melhor
opção do que adquirir o nED100. A UPAC baseada na tecnologia fotovoltaica apresenta uma tarifa
equivalente de consumo com autoprodução renovável fotovoltaica considerando o LCOE sempre
inferior à baseada na tecnologia eólica, para ambos os perfis de consumo. Os menores custos de
produção de energia fotovoltaica, associados a um menor investimento inicial, a menores custos
com manutenção e instalação, tornam a tecnologia fotovoltaica mais aliciante para os perfis de
consumo em análise. Além do mais a aposta na tecnologia fotovoltaica em vez da eólica pode
representar maior segurança de investimento, já que a energia proveniente do Sol é menos irregular
do que a oriunda do vento.
A perspetiva otimista permite perceber o quanto se pode falhar na determinação da viabilidade
económica do sistema analisado se não se tiver em consideração o erro associado aos modelos
de previsão e às leis de extrapolação vertical da velocidade de vento. Através da ótica otimista
são muitas as cidades, para ambos os perfis de consumo, para as quais a instalação de um sistema
nED100 é economicamente viável, o que não é necessariamente verdade. A opção pelo sistema
fotovoltaico em certas capitais de distrito, à luz da ótica otimista, é inclusivamente pior do que a
opção pela tecnologia eólica. Tal fato é totalmente refutado à luz da perspetiva realista.
Os mapas de viabilidade económica construídos constituem uma ferramenta útil na perceção
dos locais viáveis em Portugal, para a instalação do nED100. Contudo constituem um recurso
limitado uma vez que estão apenas vocacionados para os perfis de consumo em análise.
5.2 Trabalhos Futuros
Terminado o presente trabalho apresentam-se neste ponto algumas considerações futuros que
podem acrescentar valor ao trabalho realizado:
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• Trabalhar com observações de vento e não com séries de previsões provenientes de modelos
de mesoescala. Dados reais originam resultados mais fiáveis;
• Distinguir o erro associado à lei da extrapolação vertical da velocidade de vento e ao modelo
WRF de acordo com a gama de velocidade do vento. Desta forma evita-se a uniformização
do erro e a consideração de que tanto a Lei da Potência como o modelo WRF tem a mesma
percentagem de erro para todas as gamas de velocidade;
• Alterar os custos de transporte do nED100 de forma a que variem consonantemente com a
distância a que se encontra a fábrica mãe do local de destino de implementação do mesmo;
• Fazer uma avaliação financeira mais aprofundada para determinação da viabilidade econó-
mica do projeto, incluindo outros indicadores de avaliação de viabilidade económica como
a TIR, o VPL ou a VAL;
• Adequar a simulação do cenário ’Má Escolha’ conforme as especificidades de cada local e
perfil de consumo, nomeadamente na escolha do aerogerador que representa uma má esco-
lha. Não partir do princípio que uma má escolha depende apenas dos fatores de capacidade
e número de horas equivalente de um aerogerador;
• Determinar taxas de desconto aplicáveis aos custos com operação e manutenção e aquisição
de múltiplos aerogeradores rigorosas e apropriadas;
• Elaborar um estudo similar mas vocacionado para a tecnologia fotovoltaica, de forma a se
poder fazer um melhor comparativo entre o sistema em estudo e um equivalente fotovoltaico.
• Obter valores reais dos coeficientes aditivos do custo de fornecimento assumidos pelo co-
mercializador para uma mais fiável simulação do cenário "Tarifa Dinâmica";
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A.1 Histogramas de Frequência de Vento
(a) Frequência de ocorrência de vento, por veloci-
dade. Velocidade média:4.5 m/s; moda: 4 m/s.
(b) Predominância dos ventos por quadrante e velo
vento(m/s), em percentagem.
Figura A.1: Histogramas de velocidade vento, para cubo do rotor posicionado a 36 m de altura.
Beja.
(a) Frequência de ocorrência de vento, por veloci-
dade. Velocidade média:3.3 m/s; moda: 2.4 m/s.
(b) Predominância dos ventos por quadrante e velo
vento(m/s), em percentagem.




(a) Frequência de ocorrência de vento, por veloci-
dade. Velocidade média:4.9 m/s; moda: 4.2 m/s.
(b) Predominância dos ventos por quadrante e velo
vento(m/s), em percentagem.
Figura A.3: Histogramas de velocidade vento, para cubo do rotor posicionado a 36 m de altura.
Bragança.
(a) Frequência de ocorrência de vento, por veloci-
dade. Velocidade média:4.1 m/s; moda: 2.4 m/s.
(b) Predominância dos ventos por quadrante e velo
vento(m/s), em percentagem.
Figura A.4: Histogramas de velocidade vento, para cubo do rotor posicionado a 36 m de altura.
Castelo Branco.
(a) Frequência de ocorrência de vento, por veloci-
dade. Velocidade média:3.3 m/s; moda: 2.8 m/s.
(b) Predominância dos ventos por quadrante e velo
vento(m/s), em percentagem.
Figura A.5: Histogramas de velocidade vento, para cubo do rotor posicionado a 36 m de altura.
Coimbra.
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(a) Frequência de ocorrência de vento, por veloci-
dade. Velocidade média:4.4 m/s; moda: 4 m/s.
(b) Predominância dos ventos por quadrante e velo
vento(m/s), em percentagem.
Figura A.6: Histogramas de velocidade vento, para cubo do rotor posicionado a 36 m de altura.
Évora.
(a) Frequência de ocorrência de vento, por veloci-
dade. Velocidade média:6.2 m/s; moda: 4.7 m/s.
(b) Predominância dos ventos por quadrante e velo
vento(m/s), em percentagem.
Figura A.7: Histogramas de velocidade vento, para cubo do rotor posicionado a 36 m de altura.
Faro.
(a) Frequência de ocorrência de vento, por veloci-
dade. Velocidade média:6.3 m/s; moda: 4.8 m/s.
(b) Predominância dos ventos por quadrante e velo
vento(m/s), em percentagem.
Figura A.8: Histogramas de velocidade vento, para cubo do rotor posicionado a 36 m de altura.
Guarda.
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(a) Frequência de ocorrência de vento, por veloci-
dade. Velocidade média:4.0 m/s; moda: 3.8 m/s.
(b) Predominância dos ventos por quadrante e velo
vento(m/s), em percentagem.
Figura A.9: Histogramas de velocidade vento, para cubo do rotor posicionado a 36 m de altura.
Leiria.
(a) Frequência de ocorrência de vento, por veloci-
dade. Velocidade média:4.1 m/s; moda: 4.7 m/s.
(b) Predominância dos ventos por quadrante e velo
vento(m/s), em percentagem.
Figura A.10: Histogramas de velocidade vento, para cubo do rotor posicionado a 36 m de altura.
Lisboa.
(a) Frequência de ocorrência de vento, por veloci-
dade. Velocidade média:5.4 m/s; moda: 4.4 m/s.
(b) Predominância dos ventos por quadrante e velo
vento(m/s), em percentagem.
Figura A.11: Histogramas de velocidade vento, para cubo do rotor posicionado a 36 m de altura.
Portalegre.
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(a) Frequência de ocorrência de vento, por veloci-
dade. Velocidade média:4.9 m/s; moda: 3 m/s.
(b) Predominância dos ventos por quadrante e velo
vento(m/s), em percentagem.
Figura A.12: Histogramas de velocidade vento, para cubo do rotor posicionado a 36 m de altura.
Cidade do Porto.
(a) Frequência de ocorrência de vento, por veloci-
dade. Velocidade média:4.9 m/s; moda: 3 m/s.
(b) Predominância dos ventos por quadrante e velo
vento(m/s), em percentagem.
Figura A.13: Histogramas de velocidade vento, para cubo do rotor posicionado a 36 m de altura.
Santarém.
(a) Frequência de ocorrência de vento, por veloci-
dade. Velocidade média:5.7 m/s; moda: 5.7 m/s.
(b) Predominância dos ventos por quadrante e velo
vento(m/s), em percentagem.
Figura A.14: Histogramas de velocidade vento, para cubo do rotor posicionado a 36 m de altura.
Setúbal.
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(a) Frequência de ocorrência de vento, por veloci-
dade. Velocidade média:5.2 m/s; moda: 4 m/s.
(b) Predominância dos ventos por quadrante e velo
vento(m/s), em percentagem.
Figura A.15: Histogramas de velocidade vento, para cubo do rotor posicionado a 36 m de altura.
Viana do Castelo.
(a) Frequência de ocorrência de vento, por veloci-
dade. Velocidade média:5.1 m/s; moda: 4.3 m/s.
(b) Predominância dos ventos por quadrante e velo
vento(m/s), em percentagem.
Figura A.16: Histogramas de velocidade vento, para cubo do rotor posicionado a 36 m de altura.
Vila Real.
(a) Frequência de ocorrência de vento, por veloci-
dade. Velocidade média:3.4 m/s; moda: 2.7 m/s.
(b) Predominância dos ventos por quadrante e velo
vento(m/s), em percentagem.
Figura A.17: Histogramas de velocidade vento, para cubo do rotor posicionado a 36 m de altura.
Viseu.
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A.2 Resutados da Análise de Sensibilidades
Os anexos relativos aos resultados obtidos através da análise de sensibilidades podem ser
consultados em separata através do weblink: ’http://joaovidigalfernand.wix.com/
dissertacao#!resultados/cjfi’.
